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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"БЮРО ЭКСПЕРТИЗ"

"УТВЕРЖДАЮ"
Врио директора ООО "Бюро экспертиз"

Самоседкин Владимир Владимирович

Положительное заключение повторной негосударственной экспертизы

Наименование объекта экспертизы:
"Комплексная квартальная застройка территории.17-й этап строительства. Многоэтажная автостоянка (корпус 54) "

по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А

Вид работ:
Строительство

Объект экспертизы:
проектная документация

Предмет экспертизы:
оценка соответствия проектной документации установленным требованиям

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
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ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению повторной экспертизы
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ЭКСПЕРТИЗ"
ОГРН: 1147847399150
ИНН: 7813602212
КПП: 781301001
Место нахождения и адрес: Санкт-Петербург, ПЛ. ТРОИЦКАЯ П.С., Д. 1/ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 28Н

1.2. Сведения о заявителе
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАЛИТ-ОХТА ГРУПП"
ОГРН: 5067847389484
ИНН: 7842343178
КПП: 784201001
Место нахождения и адрес: Санкт-Петербург, УЛИЦА ЧАЙКОВСКОГО, 40/ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 10Н

1.3. Основания для проведения повторной экспертизы
1. Заявление на проведение повторной негосударственной экспертизы (вх. от 26.04.2023 №  22П-БЭЭ-23),

Общество с ограниченной ответственностью "Мегалит – Охта Групп".
2. Договор возмездного оказания услуг по проведению повторной негосударственной экспертизы проектной

документации от 10.05.2023 № 22П-БЭЭ-23/2П-БЭЭ-22, между Обществом с ограниченной ответственностью "Бюро
экспертиз" и Обществом с ограниченной ответственностью "Мегалит – Охта Групп".

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной проектной документации

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения повторной экспертизы
1. Задание на проектирование: Многоэтажная автостоянка (корпус 54), входящая в 17-й этап строительства

комплексной квартальной застройки по адресу: Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 13, литера А от 28.11.2017 № б/
н, утвержденное Заказчиком - Обществом с ограниченной ответственностью "Мегалит – Охта Групп".

2. Задание на корректировку проектной документации по объекту: Многоэтажная автостоянка (корпус 54), 17-й
этап строительства комплексной квартальной застройки по адресу: Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.13, литера А
от 10.12.2021 №  2, утвержденное Заказчиком - Обществом с ограниченной ответственностью "Мегалит – Охта
Групп".

3. Задание на корректировку от 10.04.2023 №  3, утвержденное Заказчиком - Обществом с ограниченной
ответственностью "Мегалит – Охта Групп".

4. Выписка из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных
изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах от 23.06.2023 №
7813054157-20230623-0937, о том, что ОАО "ЛЕННИИПРОЕКТ" является членом саморегулируемой организации
Ассоциация «Изыскательские организации Северо-Запада» (СРО-И-011-23122009).

5. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), регистрация права собственности на
земельный участок, номер государственной регистрации от 11.10.2017 №  78:34:0410401:3609-78/038/2017-1,
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу

6. Справка о внесенных изменениях в проектную документацию от 24.05.2023 №  б/н, подписанная Главным
инженером проекта Открытого акционерного общества "ЛЕННИИПРОЕКТ".

7. Письмо от 22.08.2017 № 283/2017, ООО "Мегалит-Охта Групп".
8. Проектная документация (25 документ(ов) - 56 файл(ов))

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий в отношении объекта капитального строительства,

проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий по которому представлены
для проведения повторной экспертизы

1. Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по
объекту "Инженерная подготовка территории земельный участков" по адресам: г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр.,
д. 13, литера А; г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 2, корпус 6, литера А", выданное ООО "Негосударственный
надзор и экспертиза" от 19.07.2017 № 78-2-1-3-0058-17

2. Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту "Комплексная жилая
застройка территории, ограниченной Коломяжским пр., проектируемым проездом №1, проектируемым проездом №2,
пр. Испытателей, проектируемым проездом № 3, полосой отвода железной дороги в Приморской районе Санкт-
Петербурга", выданное ООО "Негосударственный надзор и экспертиза" от 19.07.2017 № 78-2-1-1-0057-17
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3. Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту "Комплексная
застройка территории: многоквартирные дома (корпуса 32, 37, 38, 39, 43); дошкольные образовательные организации
(корпуса 47); многоэтажные автостоянки (корпуса 50, 51, 52, 53, 54) по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский
проспект, дом 13, литера А", выданное ООО "Негосударственный надзор и экспертиза" от 29.08.2017 №  78-2-1-1-
0072-17

4. Положительное заключение экспертизы проектной документации по объекту "Комплексная квартальная
застройка территории. 17-й этап строительства. Многоэтажная автостоянка (корпус 54) на земельных участках по
адресам: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А и г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект,
дом 13, литера Т", выданное ООО "Бюро экспертиз" от 11.12.2017 № 78-2-1-2-0039-17

5. Положительное заключение экспертизы проектной документации по объекту "Комплексная квартальная
застройка территории. 17-й этап строительства. Многоэтажная автостоянка (корпус 54) по адресу: г. Санкт-Петербург,
Коломяжский проспект, дом 13, литера А ", выданное ООО "Бюро экспертиз" от 28.01.2022 № 78-2-1-2-004490-2022

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения повторной
экспертизы проектной документации

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена
проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта капитального строительства: Комплексная квартальная застройка территории. 17-й
этап строительства. Многоэтажная автостоянка (корпус 54)

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Россия, Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А..

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение:
Многоэтажная автостоянка

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Площадь земельного участка в границе землеотвода м2 228 549,00
Площадь участка в границах проектирования 17 этапа строительства м2 3463,00
Площадь застройки м2 2 289,00
Общая площадь здания м2 17 140,10
Строительный объем здания, в том числе: м3 52 981,20
подземной части м3 1 820,00
Количество машино-мест м/м 499
Количество этажей/этажность этаж 8/8

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к
которому подготовлена проектная документация

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного
объекта.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, сносу) объекта капитального
строительства (работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации) предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального

строительства
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Климатический район, подрайон: IIВ, II
Геологические условия: II
Ветровой район: II
Снеговой район: III
Сейсмическая активность (баллов): 5
Дополнительные сведения о природных и техногенных условиях территории - не требуется.

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших изменения в проектную документацию

Наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ
ИНСТИТУТ ПО ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ - ЛЕННИИПРОЕКТ"
ОГРН: 1027806865910
ИНН: 7813054157
КПП: 781301001
Место нахождения и адрес: Санкт-Петербург, ПЛОЩАДЬ ТРОИЦКАЯ П.С., 3

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации типовой проектной
документации

Использование типовой проектной документации при подготовке проектной документации не предусмотрено.

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной
документации

1. Задание на проектирование: Многоэтажная автостоянка (корпус 54), входящая в 17-й этап строительства
комплексной квартальной застройки по адресу: Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 13, литера А от 28.11.2017 № б/
н, утвержденное Заказчиком - Обществом с ограниченной ответственностью "Мегалит – Охта Групп".

2. Задание на корректировку проектной документации по объекту: Многоэтажная автостоянка (корпус 54), 17-й
этап строительства комплексной квартальной застройки по адресу: Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.13, литера А
от 10.12.2021 №  2, утвержденное Заказчиком - Обществом с ограниченной ответственностью "Мегалит – Охта
Групп".

3. Задание на корректировку от 10.04.2023 №  3, утвержденное Заказчиком - Обществом с ограниченной
ответственностью "Мегалит – Охта Групп".

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства
1. Градостроительный план земельного участка от 19.02.2021 № RU7818200036426, подготовленный и выданный

Комитетом по градостроительству и архитектуре от 19.02.2021.
2. Постановление от 07.10.2014 №  928, «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной

Коломяжским пр., проектируемым проездом № 1, проектируемым проездом № 2, пр. Испытателей, проектируемым
проездом №3, полосой отвода железной дороги, в Приморском районе», Правительство Санкт-Петербурга.

3. Разъясняющее письмо от 09.09.2016 № 221-11-43554/16, КГА
4. Разъясняющее письмо от 09.09.2016 № 221-11-43553/16, КГА

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения

1. Технические условия на организацию коммерческого узла учета электроэнергии от 11.04.2019 № 14/19, ООО
"Сбытовая компания Вымпел".

2. Условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного
водоснабжения (приложение № 1 к договору от 16.04.2018 №  449763/18-ВС о подключении к централизованной
системе холодного водоснабжения) от 16.04.2018 № 48-27-10571/16-3-5-ВС, ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

3. Письмо (Приложение № 1 к дополнительному соглашению №  4 к договору от 16.04.2018 № 449763/18-ВС о
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения) о корректировке условий подключения
(технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения от 16.04.2018 г. №.
№48-27-10571/16-3-5-ВС) от 11.02.2021 № Исх.01057/48-ДС-4-ВС, ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

4. Условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения
от 16.04.2018 №  48-27-10571/16-3-5-ВО и приложение №  1 от 11.02.2021 к дополнительному соглашению №  6 к
договору о подключении к централизованной системе водоотведения от 16.04.2018 №  449763/18-ВО, ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга».

5. Письмо (Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 6 к договору от 16.04.2018 № 449763/18-ВО о
подключении к централизованной системе водоотведения) о корректировке Условий подключения (Приложение №1 к
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дополнительному соглашению № 6 от 16.04.2018 к договору № 449763/18-ВО о подключении к централизованной
системе водоотведения) от 11.02.2021 № Исх. 01057/48-ДС-4-ВО, ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

6. Информационное письмо о возможности подключения к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» №  40-
14/10952-7687 от 10.03.2023 г. и Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения от 22.03.2023 № 22-05/001456, ГУП «ТЭК СПб».

7. Технические условия на предоставление услуг телефонии, интернета, телевидения и радиофикации от
29.05.2023 № 336, ООО "П.А.К.Т."

8. Технические условия №014-5/20 СПб ГКУ «ГМЦ» исх. от 20.01.2020 № 02-1231/20-0-0, на присоединение к
региональной автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО) населения Санкт-Петербурга,
продление № 01-10484/23-0-1 от 05.06.2023г.

9. Остальные технические условия подключения объекта к сетям инженерного обеспечения остались без
изменений и указаны в положительном заключении негосударственной экспертизы от 11.12.2017 № 78-2-1-2-0039-17,
выданном ООО "Бюро экспертиз".

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не

являющегося линейным объектом
78:34:0401401:3609

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку изменений в
проектную документацию

Застройщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАЛИТ-ОХТА ГРУПП"
ОГРН: 5067847389484
ИНН: 7842343178
КПП: 784201001
Место нахождения и адрес: Санкт-Петербург, УЛИЦА ЧАЙКОВСКОГО, 40/ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 10Н

III. Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1. Описание технической части проектной документации
3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения

экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Пояснительная записка
1 Раздел ПД №1 - 13963_054_17-

ПЗ_фрагмент 1.pdf
pdf 6245fda0 Том 1. Пояснительная записка. 13963_054_17 – ПЗ

Раздел ПД №1 - 13963_054_17-
ПЗ_фрагмент 1.pdf.sig

sig 9e9a305c

Раздел ПД №1 - 13963_054_17-
ПЗ_фрагмент 3.pdf

pdf 19e51a02

Раздел ПД №1 - 13963_054_17-
ПЗ_фрагмент 3.pdf.sig

sig fe0a8377

13963_054_17-ПЗ_фр1-УЛ.pdf pdf dac3cfe9
13963_054_17-ПЗ_фр1-УЛ.pdf.sig sig 188a9a3f
13963_054_17-ПЗ_фр3-УЛ.pdf pdf 67548154
13963_054_17-ПЗ_фр3-УЛ.pdf.sig sig 9749dae8
13963_054_17-ПЗ_фр4-УЛ.pdf pdf 6c3b1cd1
13963_054_17-ПЗ_фр4-УЛ.pdf.sig sig 148b2c5c
13963_054_17-ПЗ_фр2-УЛ.pdf pdf 4eeedd66
13963_054_17-ПЗ_фр2-УЛ.pdf.sig sig 705177c8
Раздел ПД №1 - 13963_054_17-
ПЗ_фрагмент 4.pdf

pdf c33a82d8

Раздел ПД №1 - 13963_054_17-
ПЗ_фрагмент 4.pdf.sig

sig 2bc9c68b

Раздел ПД №1 - 13963_054_17-
ПЗ_фрагмент 2.pdf

pdf ebf929ef
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Раздел ПД №1 - 13963_054_17-
ПЗ_фрагмент 2.pdf.sig

sig b391e4b7

2 Раздел ПД - 13963_054_17 - СП.PDF PDF 24cfad4f СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
13963_054_17 – СПРаздел ПД - 13963_054_17 - СП.PDF.sig sig bb4f90bf

13963_054_17-СП-УЛ.pdf pdf d5a5da40
13963_054_17-СП-УЛ.pdf.sig sig fc7c2bf3

Схема планировочной организации земельного участка
1 13963_054_17-ПЗУ-УЛ.pdf pdf 22f2454d Том 2.1. ЧАСТЬ 1 СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ГРАФИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ. 13963_054_17 - ПЗУ - ПЗУ1

13963_054_17-ПЗУ-УЛ.pdf.sig sig aecd3f41
Раздел ПД№2-13963_054_17-ПЗУ.pdf pdf 1a693b89
Раздел ПД№2-13963_054_17-ПЗУ.pdf.sig sig e7ecf50c

Архитектурные решения
1 13963_054_17-АР1-УЛ.pdf pdf e4342126 Том 3.1. ЧАСТЬ 1 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ГРАФИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ. 13963_054_17 - АР1

13963_054_17-АР1-УЛ.pdf.sig sig df4d5235
Раздел ПД №3-
13963_054_17_АР_том1.pdf

pdf a2c6046d

Раздел ПД №3-
13963_054_17_АР_том1.pdf.sig

sig 10a2c45b

2 Раздел ПД №3-13963_054_17-АР2.pdf pdf 50c3d823 Том 3.2. ЧАСТЬ 2 РАСЧЕТЫ ПО ИНСОЛЯЦИИ И КЕО.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ГРАФИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ. 13963_054_17– АР2

Раздел ПД №3-13963_054_17-АР2.pdf.sig sig 83725869
13963_054_17-АР2-УЛ.pdf pdf 10cef9eb
13963_054_17-АР2-УЛ.pdf.sig sig e4a39c74

Конструктивные и объемно-планировочные решения
1 Раздел ПД№4-13963_054_17-КР4.1.pdf pdf c51c5ff4 Том 4.1. ЧАСТЬ 1 КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ГРАФИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ 13963_054_17– КР1

Раздел ПД№4-13963_054_17-КР4.1.pdf.sig sig 5ef24ca9
13963_054_17-КР1-УЛ.pdf pdf 04ae44c3
13963_054_17-КР1-УЛ.pdf.sig sig a9d57ab5

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Система электроснабжения
1 13963_054_17-ИОС1.1-УЛ.pdf pdf 8a65621d Том 5.1.1. ЧАСТЬ 1 СИСТЕМА

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ГРАФИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ. 13963_54_17 – ИОС1.1

13963_054_17-ИОС1.1-УЛ.pdf.sig sig f7900f7a
Раздел ПД №5-13963_054_17-ИОС1.1.pdf pdf 909f7644
Раздел ПД №5-13963_054_17-
ИОС1.1.pdf.sig

sig 73ee8a5e

2 Раздел ПД №5-13963_054_17-ИОС1.2.pdf pdf 76d19f51 Том 5.1.2. ЧАСТЬ 2 СИСТЕМА
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ГРАФИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ. 13963_54_17 – ИОС1.2

Раздел ПД №5-13963_054_17-
ИОС1.2.pdf.sig

sig 841ae55b

13963_054_17-ИОС1.2-УЛ.pdf pdf fc2d2180
13963_054_17-ИОС1.2-УЛ.pdf.sig sig cd0e2f52

Система водоснабжения
1 Раздел ПД №5-13963_054_17-ИОС2.pdf pdf dc1cb4d5 ТОМ 5.2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ГРАФИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ 13963_054_17– ИОС2

Раздел ПД №5-13963_054_17-
ИОС2.pdf.sig

sig 1daa5aba

13963_054_17-ИОС2-УЛ.pdf pdf b5a66421
13963_054_17-ИОС2-УЛ.pdf.sig sig 93b2b584

Система водоотведения
1 13963_054_17-ИОС3-УЛ.pdf pdf a844a307 ТОМ 5.3 НАРУЖНЫЕ СЕТИ. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ГРАФИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ 13963_054_17– ИОС3

13963_054_17-ИОС3-УЛ.pdf.sig sig 17d95e11
Раздел ПД №5-13963_054_17-ИОС3.pdf pdf 01458819
Раздел ПД №5-13963_054_17-
ИОС3.pdf.sig

sig 370242a9

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
1 13963_054_17-ИОС4.1-УЛ.pdf pdf f62e8ab3 Том 5.4.1. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ГРАФИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ. 13963_054_17– ИОС4.1

13963_054_17-ИОС4.1-УЛ.pdf.sig sig 96aca364
Раздел ПД № 5-13963_054_17-ИОС4.1.pdf pdf 8afa475c
Раздел ПД № 5-13963_054_17-
ИОС4.1.pdf.sig

sig cce50969

Сети связи
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1 13963_054_17-ИОС5.1-УЛ.pdf pdf 0d68b0ba Том 5.5.1. Наружные сети связи. Пояснительная записка.
Графические материалы. 13963_054_17 – ИОС5.113963_054_17-ИОС5.1-УЛ.pdf.sig sig 894646e3

Раздел ПД№5 - 13963_054_17-ИОС5.1.pdf pdf 2f390d49
Раздел ПД№5 - 13963_054_17-
ИОС5.1.pdf.sig

sig fa81f621

2 13963_054_17-ИОС5.2-УЛ.pdf pdf d16827c1 Том 5.5.2. Внутренние сети связи. Сеть кабельного
телевидения. Сеть проводного радиовещания. Сеть
телефонизации и широкополосного доступа в интернет.
Пояснительная записка. Графические материалы.
13963_054_17-ИОС5.2

13963_054_17-ИОС5.2-УЛ.pdf.sig sig d58ebe86
Раздел ПД№5 - 13963_054_17-ИОС5.2.pdf pdf 56432083
Раздел ПД№5 - 13963_054_17-
ИОС5.2.pdf.sig

sig 4a6529f1

3 13963_054_17-ИОС5.3-УЛ.pdf pdf 949ba121 Том 5.5.3. ЧАСТЬ 3 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ СВЯЗИ.
ВИДЕОДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ГРАФИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ 13963_054_17 – ИОС5.3

13963_054_17-ИОС5.3-УЛ.pdf.sig sig a69e857c
Раздел ПД№5 - 13963_054_17-ИОС5.3.pdf pdf 61f71ef6
Раздел ПД№5 - 13963_054_17-
ИОС5.3.pdf.sig

sig 4274e343

4 Раздел ПД№5 - 13963_054_17–ИОС5.4.pdf pdf f8dd872f Том 5.5.4. Внутренние сети связи. Система
видеонаблюдения. Пояснительная записка. Графические
материалы. 13963_054_17–ИОС5.4

Раздел ПД№5 - 13963_054_17–
ИОС5.4.pdf.sig

sig cf8513cc

13963_054_17-ИОС5.4-УЛ.pdf pdf 6272379c
13963_054_17-ИОС5.4-УЛ.pdf.sig sig fc3e72ed

5 13963_054_17-ИОС5.5-УЛ.pdf pdf 6a77d43d Том 5.5.5. Технические средства оповещения объекта по
сигналам ЧС. Пояснительная записка. Графические
материалы. 13963_054_17-ИОС5.5

13963_054_17-ИОС5.5-УЛ.pdf.sig sig 9522dc9e
Раздел ПД№5 - 13963_054_17-ИОС5.5.pdf pdf bc2c9059
Раздел ПД№5 - 13963_054_17-
ИОС5.5.pdf.sig

sig 2e90ec7b

6 13963_054_17-ИОС8-УЛ.pdf pdf 2714fc21 Том 5.8. АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ГРАФИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ 13963_054_17– ИОС8

13963_054_17-ИОС8-УЛ.pdf.sig sig aaa7e86e
Раздел ПД № 5-13963_054_17-ИОС8.pdf pdf d0548707
Раздел ПД № 5-13963_054_17-
ИОС8.pdf.sig

sig 4ee2d1a2

Технологические решения
1 Раздел ПД №5-13963_054_17-ИОС7.1.pdf pdf 6c6ee7a6 Том 5.7.1. ЧАСТЬ 1. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 13963_054_17– ИОС7.1Раздел ПД №5-13963_054_17-
ИОС7.1.pdf.sig

sig 99fb9f0b

13963_054_17-ИОС7.1-УЛ.pdf pdf b3d4d5cf
13963_054_17-ИОС7.1-УЛ.pdf.sig sig d4b40344

2 13963_054_17-ИОС7.2-УЛ.pdf pdf b57e8f8a Том 5.7.2. ЧАСТЬ 2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 13963_054_17―
ИОС7.2

13963_054_17-ИОС7.2-УЛ.pdf.sig sig c688428f
Раздел ПД №5-13963_054_17-ИОС7.2.pdf pdf bb0388d8
Раздел ПД №5-13963_054_17-
ИОС7.2.pdf.sig

sig 8d7fae86

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
1 13963_054_17-ООС1-УЛ.pdf pdf 2fb65806 Том 8.1. ЧАСТЬ 1 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПЕРИОД
СТРОИТЕЛЬСТВА. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ . 13963_054_17 – ООС1

13963_054_17-ООС1-УЛ.pdf.sig sig fc5f02c1
Раздел ПД №8-13963_054_17-ООС1.pdf pdf bc9d577d
Раздел ПД №8-13963_054_17-
ООС1.pdf.sig

sig 43770beb

2 13963_054_17-ООС2-УЛ.pdf pdf 4c1ed16e Том 8.2. ЧАСТЬ 2 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПЕРИОД
ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 13963_054_17 – ООС2

13963_054_17-ООС2-УЛ.pdf.sig sig 0f565423
Раздел ПД №8-13963_054_17-ООС2.pdf pdf c97b31f3
Раздел ПД №8-13963_054_17-
ООС2.pdf.sig

sig 2a3224be

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
1 Раздел ПД №9-13963_054_17_ПБ1.pdf pdf c77b11d0 Том 9.1. ЧАСТЬ 1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ГРАФИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ 13963_054_17 – ПБ1

Раздел ПД №9-13963_054_17_ПБ1.pdf.sig sig cc645dee
13963_054_17-ПБ1-УЛ.pdf pdf 59c6ee73
13963_054_17-ПБ1-УЛ.pdf.sig sig 7625e97d

2 13963_054_17-ПБ2-УЛ.pdf pdf 95a9239b ТОМ 9.2. ЧАСТЬ 2 СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
УСТАНОВКАМИ ДЫМОУДАЛЕНИЯ (ПС И СУУД)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ГРАФИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ. 13963_054_17-ПБ2

13963_054_17-ПБ2-УЛ.pdf.sig sig f5b56852
Раздел ПД № 9-13963_054_17-ПБ2.pdf pdf 2fd64133
Раздел ПД № 9-13963_054_17-ПБ2.pdf.sig sig f5ad4a9e

3 13963_054_17-ПБ4-УЛ.pdf pdf cdab9ea2 ТОМ 9.4. ЧАСТЬ 4 АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
ПОЖАРОТУШЕНИЯ (АУП-ТРВв) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ13963_054_17-ПБ4-УЛ.pdf.sig sig ca07c667
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ЗАПИСКА. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
13963_054_17-ПБ4

Раздел ПД № 9-13963_054_17-ПБ4.pdf pdf 33552305
Раздел ПД № 9-13963_054_17-ПБ4.pdf.sig sig 96894514

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
1 Раздел ПД №12-13963_054_17_ТБЭ.pdf pdf 993f79af Том 12.2. ЧАСТЬ 2 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ

БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 13963_054_17 – ТБЭ

Раздел ПД №12-13963_054_17_ТБЭ.pdf.sig sig 64bd322b
13963_054_17-ТБЭ-УЛ.pdf pdf b15e9b57
13963_054_17-ТБЭ-УЛ.pdf.sig sig 8dd72711

3.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации, и(или)
описание изменений, внесенных в проектную документацию после проведения предыдущей

экспертизы

3.1.2.1. В части планировочной организации земельных участков
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
В соответствии со Справкой о внесении изменений в проектную документацию, ранее получившую

положительные заключения ООО «Бюро экспертиз» от 11.12.2017 № 78-2-1-2-0039-17 и от 28.01.2022 № 78-2-1-2-
004490-2022 в раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» внесены следующие изменения:

1. Откорректирован чертеж ПЗУ в части изменения организации квартального проезда.
2. Откорректированы площади дорожных покрытий, тротуаров и газонов.
3. Все чертежи раздела ПЗУ приведены в соответствие со «Схемой планировочной организации участка».
4. Из раздела ПЗУ исключен проект прифундаментного дренажа, в связи с его нецелесообразностью.
5. Том откорректирован в соответствии с инженерно-экологическими изысканиями, выполненными ООО «ЦЛИП

«УМЭко» Шифр 052018-ТО ИЭИ. Изменено обоснование принятого решения по балансу земляных масс,
откорректирована ведомость объемов земляных масс. Чертеж ПЗУ-5.

6. Откорректирован сводный план инженерных сетей в соответствии с изменениями, внесенными в смежные
разделы. Чертеж-ПЗУ-6.

7. В соответствии с Экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге»
№78-20-06.000.Т.8377 от 20.03.20 г. по проекту обоснования санитарного разрыва от участка Октябрьской железной
дороги, изменилась величина санитарного разрыва. Из проекта исключены шумозащитные экраны.

Решения, принятые в томе 2 «Схема планировочной организации земельного участка» совместимы с решениями
смежных разделов, в которые внесены изменения и дополнения. Все остальные проектные решения остались без
изменений и соответствуют положительным заключениям ООО «Бюро экспертиз» от 11.12.2017 № 78-2-1-2-0039-17 и
от 28.01.2022 № 78-2-1-2-004490-2022.

3.1.2.2. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Раздел «Архитектурные решения»
На экспертизу представлена откорректированная проектная документация объекта «Многоэтажная автостоянка

(корпус 54)», который относится к 17 этапу строительства Комплексной квартальной застройки территории (далее по
тексту – автостоянка).

Проектная документация ранее была рассмотрена и рекомендована к утверждению Положительными
заключениями ООО «Бюро экспертиз» от 11.12.2017 № 78-2-1-2-0039-17 и от 28.01.2022 № 78-2-1-2-004490-2022.

Корректировка проектной документации вызвана незначительными изменениями архитектурно-конструктивных
и инженерно-технических решений здания.

В процессе корректировки не произошло изменения объемно-пространственного облика здания и его
конфигурации в плане.

На основании Задания на корректировку проектной документации в раздел «Архитектурные решения» внесены
изменения и дополнения. Представлена Справка о внесенных изменениях в проектную документацию.

Исправлена техническая ошибка - откорректированы отметки земли на фасаде 1-9 корпуса 54. Раздел приведен в
соответствие с разделом КР в связи с допущенной технической ошибкой в сечениях и разрезах в части фундаментной
плиты. Сечения приведены в соответствие с планами.

Откорректирована конструкция ходовых дорожек на кровле – бетонные тротуарные плитки типа «паркет» на
подставках типа «Силпласт».

Уточнены решения по устройству лестниц металлических на кровле – на перепадах высот менее 1 м лестницы не
предусматриваются.

Описание основных решений представленного раздела с учетом изменений указанных в положительном
заключении ООО «Бюро экспертиз» от 28.01.2022 № 78-2-1-2-004490-2022 изложены в положительном заключении
ООО «Бюро экспертиз» от 11.12.2017 № 78-2-1-2-0039-17.

Подраздел «Технологические решения»
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В соответствии с Заданием на корректировку проектной документации и справкой о внесении изменений в
проектную документацию, которая получила положительные заключения негосударственной экспертизы ООО «Бюро
экспертиз» от 11.12.2017 № 78-2-1-2-0039-17 и от 28.01.2022 № 78-2-1-2-004490-2022 подраздел «Технологические
решения» приведен в соответствие с разделом АР.

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов остались без изменений и изложены в положительном

заключении ООО «Бюро экспертиз» от 11.12.2017 № 78-2-1-2-0039-17.
Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют техническим требованиям и обеспечивают безопасную

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

3.1.2.3. В части конструктивных решений
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Многоэтажная автостоянка (корпус 54).
Уровень ответственности здания (сооружения) – нормальный.
Класс сооружения – КС-2.
Проектная документация и результаты инженерно-геологических изысканий объекта капитального строительства

получили положительное заключение негосударственной экспертизы проектов строительства.
Была выполнена корректировка проектной документации (обозначение документации 13963_054_17 – КР1):
- Откорректированы проемы в монолитных железобетонных стенах 1-го этажа в осях «Б-В2, 1-9» в соответствии с

АР.
- Исправлена техническая ошибка, допущенная в сечении Г-Г (КР1-9), сечении 9-9 (КР1-13), разрезе II-II (КР1-

37), разрезе III-III (КР1-38), разрезе IV-IV (КР1-39). Сечения и разрезы приведены в соответствие с планами (привязка
края фундаментной плиты 300 мм от оси «А»).

Конструктивная система, при корректировке технических решений не изменялась.
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость здания обеспечиваются принятой конструктивной

системой и техническими решениями узлов несущих конструкций.
В расчеты изменения не вносились (обозначение документации 13963_054_17 – КР4 том 4.4).
Конструктивные решения раздела 4 проектной документации объекта соответствуют требованиям механической

безопасности, указанным в «Техническом регламенте о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30 декабря
2009 г.

3.1.2.4. В части систем электроснабжения
Подраздел «Система электроснабжения»
В соответствии с Заданием на корректировку проектной документации от и справкой о внесении изменений в

проектную документацию, по результатам проведения которой получено положительное заключение
негосударственной экспертизы ООО «Бюро экспертиз» от 11.12.2017 №78-2-1-2-0039-17 и от 28.01.2022 №78-2-1-2-
004490-2022 в проектную документацию подраздела "Система электроснабжения" внесены изменения:

- откорректированы нагрузки на ГРЩ по внутренним сетям в соответствии с заданием от смежных разделов.
Общая расчетная нагрузка на ГРЩ не изменилась;

- откорректирована трассировка КЛ-0,4кВ в соответствии с разделом ПЗУ;
- предоставлены ТУ на организацию коммерческого узла учета электроэнергии №  14/19 от 11.04.2019 ООО

"Сбытовая компания Вымпел";
- внесены изменения в описание узла учета (тип счетчика "Меркурий-230" заменен на "Меркурий-234");
- светильники Соул HPS-T с натриевыми лампами 70 Вт фирмы Сарос заменены на светодиодные светильники

ST-WL-25_DWC мощностью 25 Вт фирмы VITRULUX.
Все остальные ранее принятые проектные решения сохраняются без изменений и соответствуют описательной

части положительных заключений ООО "Бюро экспертиз" от 11.12.2017 №78-2-1-2-0039-17 и от 28.01.2022 №78-2-1-
2-004490-2022. Внесенные изменения не оказывают влияние на конструктивную и иную безопасность здания и
совместимы с решениями смежных разделов и подразделов, в которые внесены изменения.

3.1.2.5. В части систем водоснабжения и водоотведения
Подраздел «Система водоснабжения»
В соответствии с заданием на корректировку проектной документации и справкой о внесенных изменениях в

проектную документацию по результатам проведения негосударственной экспертизы, которой получены
положительные заключения ООО «Бюро экспертиз» от 11.12.2017 № 78-2-1-2-0039-17 и от 28.01.2022 № 78-2-1-2-
004490-2022 внесены следующие изменения:

- Представлены условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе
холодного водоснабжения от 16.04.2018 № 48-27-10571/16-3-5-ВС (приложение № 1 к договору № 449763/18-ВС от
16.04.2018 о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения).
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- Представлено письмо ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга от 11.02.2021г. № Исх.-01057/48-ДС-4-ВС
(Приложение №1 к дополнительному соглашению №4 к договору №449763/18-ВС от 16.04.2018г. о подключении к
централизованной системе холодного водоснабжения) о корректировке условий подключения (технологического
присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения от 16.04.2018 г. №. №48-27-10571/16-
3-5-ВС).

- Проектные решения откорректированы в соответствии с корректировкой Условий подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения ГУП «Водоканал».

- Откорректированы расходы в связи с уточнением количества водопотребителей и площади полива.
- Проектные решения откорректированы в соответствие с корректировкой АР.
- Предусмотрена замена пожарной насосной установки.
- Предусмотрена замена труб выбранных для устройства системы внутреннего противопожарного водопровода.
-Для прокладки наружных сетей водопровода предусмотрено применение труб фирмы "Икапласт".
- Откорректирован план прокладки наружных сетей водоснабжения в соответствии с рабочей документацией по

внутриквартальным магистральным сетям, выполненной ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ», стадия РД, Шифр 13963_ИО-
НВК.

Подраздел «Система водоотведения»
В соответствии с заданием от 10.04.2023г. № 3 на корректировку проектной документации и справкой от

24.05.2023 о внесенных изменениях в проектную документацию по результатам проведения негосударственной
экспертизы, которой получены положительные заключения ООО «Бюро экспертиз» от 11.12.2017 №78-2-1-2-0039-17
и от 28.01.2022 №78-2-1-2-004490-2022 внесены следующие изменения:

-Представлены условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе
водоотведения от 16.04.2018 №48-27-10571/16-3-5-ВО (Приложение №1 к договору №449763/18-ВО от 16.04.2018 о
подключении к централизованной системе водоотведения);

- Представлено письмо (Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 6 к договору № 449763/18-ВО от
16.04.2018 о подключении к централизованной системе водоотведения от 11.02.2021) о корректировке условий
подключения (Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 6 к договору № 449763/18-ВО от 16.04.2018 о
подключении к централизованной системе водоотведения) от 11.02.2021.

- Откорректированы сведения о количестве бытовых стоков в связи с уточнением количества водопотребителей.
Количество бытовых стоков – 0,23 м3/сут;

- Проектные решения откорректированы в соответствии с корректировкой АР.
- Предусмотрена замена труб выбранных для прокладки наружных сетей канализации. Предусмотрено

применение труб фирмы «Икапласт».
- Проектные решения откорректированы в соответствии с корректировкой условий подключения объекта к сетям

инженерно-технического обеспечения ГУП «Водоканал».
- Откорректирован план прокладки наружных сетей водоотведения в соответствии с рабочей документацией по

внутриквартальным магистральным сетям, выполненной ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ», стадия РД, шифр 13963_ИО-
НВК.

- Предусмотрена очистка дождевого стока на въезде в автостоянку. Для очистки, в дождеприемных колодцах,
предусмотрена установка фильтрующих модулей ФМС-1,0 производства ООО «Эковод». Производительность модуля
– 4,5 – 6,8 м3/час (1,3-1,9 л/сек).

3.1.2.6. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
В соответствии с заданием на корректировку проектной документации и справкой от 24.05.2023 о внесенных

изменениях в проектную документацию по результатам проведения негосударственной экспертизы, которой
получены положительные заключения ООО «Бюро экспертиз» от 11.12.2017 №78-2-1-2-0039-17 и от 28.01.2022 №78-
2-1-2-004490-2022 внесены следующие изменения:

- Вертикальные шахты общеобменной и противодымной вентиляции выполнены в виде воздуховодов с
нормируемым пределом огнестойкости без применения строительных конструкций для увеличения габаритных
размеров некоторых машино-мест.

Все остальные, ранее принятые, проектные решения сохраняются без изменений. Внесенные изменения не
оказывают влияния на конструктивную и иную безопасность здания и совместимы с решениями, представленными в
смежных разделах и подразделах (с учетом, внесенных в указанные разделу и подразделы изменений).

3.1.2.7. В части систем связи и сигнализации
Подраздел «Сети связи»
На основании Задания на проектирование в части корректировки проектных решений и Справки о внесении

изменений в проектную документацию, по результатам проведения негосударственной экспертизы, которой получены
положительные заключения ООО «Бюро экспертиз» от 11.12.2017 г. № 78-2-1-2-0039-17 и от 28.01.2022 № 78-2-1-2-
004490-2022, в проектные решения подраздела «Сети связи» внесены следующие изменения:

- оператор связи ПАО «Ростелеком» заменен на оператора связи ООО «П.А.К.Т.»;
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- представлены технические условия ООО «П.А.К.Т.» №336 от 29.05.2023г. на предоставление услуг телефонии,
интернета, телевидения и радиофикации;

- представлены технические условия СПб ГКУ «ГМЦ» № 014-5/20 на присоединение к региональной
автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО) населения Санкт-Петербурга (Письмо СПб
ГКУ «ГМЦ» №02-1231/20-0-0 от 20.01.2020);

- представлено письмо СПб ГКУ «ГМЦ» №10484/23-0-1 от 05.06.2023 о продлении срока действия технических
условий на подключение к РАСЦО № 014-5/20 от 20.01.2020 на срок до 31.01.2026.

- изменен состав проектной документации по подразделу 5 «Сети связи», выделены в отдельные тома проектные
решения:

• по наружным сетям связи (Том 5.5.1, 13963_054_17-ИОС5.1);
• по сетям кабельного телевидения, проводного радиовещания, телефонизации и широкополосного доступа в

интернет (Том 5.5.2, 13963_054_17-ИОС5.2).
• по видеодомофонной связи, системе контроля и управления доступом, системе диспетчеризации инженерного

оборудования (Том 5.5.3, 13963_054_17-ИОС5.3);
• по системе видеонаблюдения (Том 5.5.4, 13963_054_17-ИОС5.4);
• по системе оповещения и присоединению объекта к РАСЦО СПб (Том 5.5.5, 13963_054_17-ИОС5.5).
- подраздел выполнен на актуализированной архитектурной подоснове, уточнены количество и места размещения

оконечного оборудования, внесены корректировки в текстовую и графическую части (структурные схемы и планы
размещения оборудования);

- для подключения проектируемого объекта к широкополосной телекоммуникационной сети ООО "П.А.К.Т."
проектной документацией предусматривается:

• строительство 4-х отверстной кабельной канализации из ПНД труб диаметром 63мм от существующего
кабельного колодца № 15 (учтен проектной документацией ООО «П.А.К.Т» по шифру 13963_037_6-ИОС5.1) до
кабельного ввода в корпус 54 (длина трассы ~3,4м);

• организация кабельного ввода в корпус 54;
• установка телекоммуникационного шкафа (12U) в помещении контрольного поста (пом.2.12) на отм.+1,350

корпуса 54;
• установка оптического кросса в проектируемом телекоммуникационном шкафу;
• прокладка волоконно-оптического кабеля емкостью 16 оптических волокон по проектируемой кабельной

канализации и кабельной канализации, предусмотренной проектами по шифрам 13963_1-ИОС5.1, 13963_043_4-
ИОС5.1, 13963_037_6- ИОС5.1, на участке от проектируемого оптического кросса в телекоммуникационном шкафу в
помещении контрольного поста корпуса 54 до оптического кросса в телекоммуникационном шкафу узла связи ООО
«П.А.К.Т.» по адресу: Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.13, литера А, корпус 36, помещение аппаратной.

- представлены чертежи кабельных вводов в корпуса 36 и 54, откорректирована схема прокладки кабелей в
кабельной канализации (в связи с изменением количества труб в блоках кабельной канализации);

- подключение абонентов корпуса 54 к сети телефонной связи и доступа в Интернет, выполненное с применением
PON-технологии, заменено на подключение абонентов по технологии Ethernet. В помещении контрольного поста
корпуса 54 для подключения абонентов к сети телефонной связи и доступа в Интернет в проектируемом
телекоммуникационном шкафу (12U) предусмотрена установка коммутатора доступа;

- подключение абонентов корпуса 54 к сети проводного вещания выполнено от оборудования РТС-2000,
устанавливаемого в помещении аппаратной корпуса 36. Для понижения напряжения распределительной фидерной
линий 240В до 30В в абонентской линии используется понижающий трансформатор типа ТАМУ. Распределительная
сеть проводного вещания выполняется кабелями МРМПЭ 2х1,2 (240В, в отдельном канале кабельной канализации),
абонентская сеть – кабелем ПРППМнг(А)-HF;

- исключена установка антенно-мачтового устройства (дециметровая антенна для приема цифрового эфирного
ТВ-вещания в стандарте DVB-T2, мачта телевизионная) на кровле корпуса 54. Оператором связи ООО "П.А.К.Т."
обеспечивается передача цифрового телевизионного сигнала по технологии DVB-C с использованием оптического
приемника OR-8602BH-2 (или аналог);

- оборудование системы домофонной связи компании VIZIT заменено на оборудование компании ELTIS;
- откорректированы проектные решения по системе диспетчеризации в связи с заменой комплекса технических

средств диспетчеризации (КТСД) “Кристалл GSM″ на базе сотовой связи стандарта GSM на комплекс «Кристалл-S1»
c выводом всей текущей информации в помещение контрольного поста (пом.2.12). Уточнен объем контролируемой
информации по системе диспетчеризации инженерного оборудования. Линии диспетчеризации выполнены кабелями
с индексом нг(А)- FRHF;

- размещение оборудования системы видеонаблюдения (сетевого коммутатора, видеорегистратора и источника
бесперебойного питания) предусмотрено в проектируемом телекоммуникационном шкафу, устанавливаемом в
помещении 2.11 "Техническое помещение для инженерного оборудования". Резервный источник электропитания
обеспечивает выполнение основных функций СОТ при пропадании напряжения в сети на время не менее 0,5час. Для
вывода изображений с камер видеонаблюдения и управления оборудованием системы видеонаблюдения в помещении
контрольного поста организуется автоматизированное рабочее место;

- проектные решения по системе оповещения по сигналам РАСЦО откорректированы в соответствии с
техническими условиями СПб ГКУ «ГМЦ» №014-5/20 от 20.01.2020. Согласно ТУ СПб ГКУ «ГМЦ» в помещении
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контрольного поста (пом.2.12) корпуса 54 устанавливается оповещатель пожарный речевой (блок акустический) типа
АСР 03.1.2 производства ЗАО «НПП МЕТА». Оповещатель АСР 03.1.2 подключается к оборудованию СГС-22-МЕ,
предусмотренному по ТУ СПб ГКУ «ГМЦ» №009-1/20 от 20.01.2020г в помещении аппаратной секции 2 корпуса 43.
Прокладка линий оповещения в кабельной канализации выполняется кабелем марки КВБбШв 4х1,5, в зданиях
используется огнестойкий кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5.

Все остальные ранее принятые решения сохраняются без изменений. Внесенные изменения не оказывают
влияния на конструктивную и иную безопасность здания и совместимы с решениями, представленными в смежных
разделах и подразделах с учетом, внесенных в указанные разделы и подразделы изменений и дополнений.

3.1.2.8. В части мероприятий по охране окружающей среды
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
В соответствии с заданием на корректировку проектной документации, получившей положительное заключение

экспертизы проектной документации, согласно справке о внесенных в проектную документацию изменениях в
проектную документацию внесены изменения, затрагивающие мероприятия по охране окружающей среды:

– представлено экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге» от
20.03.2020 №  78-20-06.000.Т.8377 по проекту обоснования санитарного разрыва от участка Октябрьской железной
дороги.

– откорректировано количество отходов, ожидаемых при строительстве проектируемого объекта в связи с
уточнением сроков строительства;

– откорректировано количество выбросов на период строительства с учетом изменений сроков строительства;
– откорректировано количество отходов, ожидаемых при эксплуатации проектируемого объекта, в связи с

изменением площади твердых покрытий, включением в проектную документацию мероприятий по очистке
поверхностного стока, ранее предусматриваемых отдельным проектом.

– откорректированы мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного
покрова, в связи с актуализацией сведений о современном состоянии участка изысканий, полученных в рамках
инженерно-экологических изысканий, выполненных ООО "ЦЛИП "УМЭко"" и получивших положительное
заключение экспертизы №78-2-1-1-0008-18 от 11.04.2018;

– откорректированы расходы на водоснабжение и водоотведение в соответствии с изменениями, внесёнными в
смежные разделы;

– проектные решения дополнены очисткой дождевых стоков;
– исключен прифундаментный дренаж;
– откорректирован расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду при строительстве и

эксплуатации;
– откорректирована графическая часть раздела проектной документации в соответствии со «Схемой

планировочной организации участка».
Обращение с отходами
За период строительства ожидается образование 1820,337 т строительных отходов IV–V классов опасности, в том

числе 1411,2 т (882 м3) отходов грунта, не загрязненного опасными веществами. Класс опасности грунта – V,
подтвержден биотестированием. Избыточный грунт не хранится на территории строительной площадке, вывозится
по мере образования транспортной партии. Накопление строительных отходов предусмотрено в металлических
контейнерах, установленных на оборудованных площадках с твёрдым покрытием.

При эксплуатации проектируемого объекта ожидается образование 11,162 т (37,285 куб. м) отходов IV – V классов
опасности.

При эксплуатации проектируемого объекта предусмотрены мероприятия по обращению с отходами,
исключающими негативное воздействие на окружающую среду.

Почвенный покров
Согласно представленным результатам обследования почвогрунты участка строительства в соответствии с

требованиями СанПиН 1.2.3685-21 по санитарно-химическим показателям:
– пробы почвы, отобранные в Т.1 с глубин 0,0-0,2 м, согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21, по степени

химического загрязнения относятся к категории загрязнения «Опасная».
– пробы почвы, отобранные в Т.1 с глубин 1,0-2,0 м по степени химического загрязнения относятся к категории

загрязнения «Допустимая».
– пробы почвы, отобранные в Т.1 с глубин 0,2-1,0, 2,0-5,0 м по степени химического загрязнения относятся к

категории загрязнения «Чистая».
По санитарно-эпидемиологическим показателям все пробы почвы относятся к категории «Чистая».
Охрана поверхностных и подземных вод
При эксплуатации проектируемого объекта отведение поверхностного стока, выпуск хозяйственно-бытовых

сточных вод предусмотрен в проектируемую сеть общесплавной канализации с дальнейшим подключением
внутриплощадочных сетей к системе общесплавной канализации в соответствии с техническими условиями ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга».
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Предусмотрена предварительная очистка поверхностного стока с территории проектируемых открытых
автостоянок, проездов на фильтрующих модулях типа ФМС-1.0 (или аналог) ООО «ЭКОВОД» производительностью
4,5-6,8 м3/час (1,3-1,9 л/с), устанавливаемых в дождеприемных колодцах. По данным производителя, фильтрующие
модули обеспечивают содержание в очищенном стоке взвешенных веществ не более 10 мг/л, нефтепродуктов не
более 0,3 мг/л.

Прочие внесенные изменения в части охраны окружающей среды соответствуют требованиям технических
регламентов, в том числе экологическим требованиям, и совместимы с проектной документацией, получившей ранее
положительные заключения проектной документации.

3.1.2.9. В части санитарно-эпидемиологической безопасности
Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и работающих
Проектная документация рассмотрена в части внесенных изменений, в соответствии с Заданием на

корректировку проектной документации и справкой о внесенных изменениях.
В соответствии с Заданием на корректировку проектной документации и справкой о внесении изменений в

проектную документацию внесены следующие изменения:
- В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии г. Санкт-Петербурге» от

30.03.20г. № 78-20-06.000.Т.8377 изменилась величина санитарного разрыва, из проекта исключены шумозащитные
экраны.

- Тома СПОЗУ и ПМООС откорректированы в соответствии с инженерно-экологическими изысканиями,
выполненными ООО «ЦЛИП «УМЭко» Шифр 052018-ТО ИЭИ. Изменено обоснование принятого решения по
балансу земляных масс, откорректирована ведомость объемов земляных масс.

- Откорректирован сводный план инженерных сетей в соответствии с изменениями, внесенными в смежные
разделы.

- Откорректирован чертеж ПЗУ в части изменения организации квартального проезда.
- Из раздела ПЗУ исключен проект прифундаментного дренажа, в связи с его нецелесообразностью.
- Предусмотрена установка светильников светодиодного освещения типа «VITRULUX ST-WL-25» 25Вт вместо

светильников «Cоул HPS-T» с натриевыми лампами 70Вт на фасаде здания для наружного освещения. При замене
светильников обеспечены гигиенические нормативы средней вертикальной освещенности на окнах нормируемых
помещений – 5 лк.

Экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге» от 20.03.20 № 78-20-
06.000.Т.8377 обоснован санитарный разрыв от участка железной дороги в направлении проектируемой жилой
застройки (к северо-западу от ж/д путей) величиной от 83 метров от оси крайнего железнодорожного пути северо-
восточного участка до 88 метров оси крайнего железнодорожного пути юго-западного участка. На фасады первого
фронта жилых домов и ДДУ, обращенных в сторону железной дороги, установлены шумозащитные пластиковые окна
со звукоизоляцией не менее 32 дБА с обеспечением требуемого воздухообмена.

Внесенные в проектную документацию изменения не повлияли на принципиальные решения, обеспечивающие
требования санитарных норм и правил. Описательная часть и выводы по принятым в разделах проектным решениям
изложены в положительном заключении ООО «Бюро экспертиз» от 11.12.2017 № 78-2-1-2-0039-17.

Защита от шума
В соответствии с дополнением к Заданию на проектирование внесены изменения в проектную документацию,

ранее получившую положительное заключение экспертизы. Представлено экспертное заключение ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии г. Санкт-Петербурге» от 30.03.20 №  78-20-06.000.Т.8377, согласно которого изменилась
величина санитарного разрыва от участка железной дороги в направлении проектируемой жилой застройки (к северо-
западу от ж/д путей) величиной от 83 метров от оси крайнего железнодорожного пути сев, исключены
шумозащитные экраны, на фасады первого фронта жилых домов и ДДУ, обращенных в сторону железной дороги,
установлены шумозащитные пластиковые окна со звукоизоляцией не менее 32 дБА с обеспечением требуемого
воздухообмена.

Прочие принятые проектные решения в части мероприятий по защите от шума сохраняются без изменений и
соответствуют ранее выданному положительному заключению.

3.1.2.10. В части пожарной безопасности
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
В соответствии с Заданием на внесение изменений в проектную документацию и справкой о внесении изменений

в проектную документацию по результатам проведения негосударственной экспертизы которой получены
положительные заключения ООО «Бюро экспертиз» от 11.12.2017 №  78-2-1-2-0039-17, от 28.01.2022 №  78-2-1-2-
004490-2022, внесены изменения в Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»:

Том 9.1, 13963_054_17 – ПБ1:
1.Устранены несоответствия текстовой части с решениями, принятыми в ПБ2, ПБ3, ПБ4;
2.Актуализированы структурные схемы в графической части раздела 13963_054_17 ПБ1.Приложения;
3.Откорректирована конструкция ходовых дорожек на кровле;
4.Вертикальные шахты общеобменной и противодымной вентиляции выполнены в виде воздуховодов с

нормируемым пределом огнестойкости без применения строительных конструкций (обстройки) для увеличения
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габаритных размеров некоторых машино-мест;
5.Откорректирован материал труб противопожарного водоснабжения – из стальных электросварных труб;
6.В системе внутреннего пожарного водопровода пожарная насосная установка HYDRO MX 1/1CR 32 - заменена

на пожарную установку «АНМЕКС» НАПОР-II-2LPP50-34-5.5/2-K5 Q=10,4л/сек, Н = 26,0м с электродвигателем N=
5,5кВт, n = 2900 об/мин., 1 насос рабочий и 1 – резервный;

7.Заменен кабель для прокладки противопожарных систем по автостоянке на КПСЭнг-FRLS 1х2х1,5.
Том 9.2, 13963_054_17 – ПБ2:
1.В связи с изменением места расположения пожарных кранов, перенесены устройства дистанционного запуска;
2.В связи с перебоями в поставках компьютерного оборудования из текстовой части удалены марки

персонального компьютера, монитора и ИБП;
3.УК-ВК исп. 03 (02) заменено на УК-ВК исп. 13;
4.Преобразователь интерфейса «ПИ-ГР» заменен на «С2000-ПИ». «ПИ-ГР» - снят с производства.
Том 9.3, 13963_054_17 – ПБ3:
Изменения в раздел не вносились.
Том 9.4, 13963_054_17 – ПБ4:
1.Насосы Grundfos CR 45-5 (основной и резервный) заменены на «LVR45-6-2» производства LEO;
2.Перенос шкафа с эксгаустером размещенного на всех этажах на стене ось Г у оси 3 на стену ось 2 между В, Г

(ближе к В).
В остальном ранее принятые проектные решения сохраняются без изменений и соответствуют положительным

заключениям ООО «Бюро экспертиз» от 11.12.2017 № 78-2-1-2-0039-17, от 28.01.2022 № 78-2-1-2-004490-2022.
Внесенные изменения совместимы с проектными решениями разделов и подразделов проектной документации, в

которые были внесены изменения и дополнения, и не влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта
капитального строительства.

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы
проектной документации в процессе проведения повторной экспертизы

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в проектную документацию не
осуществлялось.

IV. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации

4.1.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась
оценка проектной документации

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий:
- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания.

4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации
результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на

проектирование и требованиям технических регламентов и о совместимости или
несовместимости с частью проектной документации и (или) результатами инженерных

изысканий, в которые изменения не вносились
Внесенные изменения в проектную документацию совместимы с техническими решениями разделов проектной

документации, в отношении которых была ранее проведена экспертиза проектной документации и соответствуют
изменению к заданию на проектирование, техническим условиям, а также результатам инженерных изысканий,
получившим положительные заключения экспертизы.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями соответствуют требованиям технических регламентов,
санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям антитеррористической защищенности объекта,
заданию заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий.

Сведения о дате, по состоянию на которую действовали требования, примененные в соответствии с частью 5.2
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в части экспертизы проектной документации) -
21.11.2017.
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V. Общие выводы
Проектная документация объекта капитального строительства: "Комплексная квартальная застройка

территории.17-й этап строительства. Многоэтажная автостоянка (корпус 54) " по адресу: г. Санкт-Петербург,
Коломяжский проспект, дом 13, литера А, соответствует требованиям технических регламентов.

VI. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы,
подписавших заключение экспертизы

1) Нахалов Алексей Васильевич
Направление деятельности: 2.1.1. Схемы планировочной организации земельных участков
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-47-2-3577
Дата выдачи квалификационного аттестата: 27.06.2014
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 27.06.2024

2) Плетнева Ксения Валентиновна
Направление деятельности: 2.1.2. Объемно-планировочные и архитектурные решения
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-25-2-3007
Дата выдачи квалификационного аттестата: 05.05.2014
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 05.05.2024

3) Сарычев Юрий Леонидович
Направление деятельности: 2.1.3. Конструктивные решения
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-47-2-9511
Дата выдачи квалификационного аттестата: 28.08.2017
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 28.08.2027

4) Олейник Татьяна Всеволодовна
Направление деятельности: 16. Системы электроснабжения
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-7-2-11736
Дата выдачи квалификационного аттестата: 04.03.2019
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 04.03.2024

5) Мосенков Александр Михайлович
Направление деятельности: 2.2. Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение, канализация, вентиляция и кондиционирование
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-34-2-9037
Дата выдачи квалификационного аттестата: 22.06.2017
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 22.06.2024

6) Гринева Людмила Михайловна
Направление деятельности: 17. Системы связи и сигнализации
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-60-17-9913
Дата выдачи квалификационного аттестата: 07.11.2017
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 07.11.2029

7) Дробышевская Анастасия Сергеевна
Направление деятельности: 2.4.1. Охрана окружающей среды
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-18-2-8523
Дата выдачи квалификационного аттестата: 24.04.2017
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 24.04.2027

8) Адаркина Наталья Валерьевна
Направление деятельности: 9. Санитарно-эпидемиологическая безопасность
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-11-9-11846
Дата выдачи квалификационного аттестата: 01.04.2019
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 01.04.2024

9) Савонов Олег Александрович
Направление деятельности: 10. Пожарная безопасность
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-17-10-13940
Дата выдачи квалификационного аттестата: 18.11.2020
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 18.11.2025
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