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"БЮРО ЭКСПЕРТИЗ"

"УТВЕРЖДАЮ"
Врио директора ООО "Бюро экспертиз"

Самоседкин Владимир Владимирович

Положительное заключение повторной негосударственной экспертизы

Наименование объекта экспертизы:
"Комплексная квартальная застройка территории. 12-й этап строительства. Многоквартирный дом со встроенными

помещениями (корпус 41)" по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А

Вид работ:
Строительство

Объект экспертизы:
проектная документация

Предмет экспертизы:
оценка соответствия проектной документации установленным требованиям
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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению повторной экспертизы
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ЭКСПЕРТИЗ"
ОГРН: 1147847399150
ИНН: 7813602212
КПП: 781301001
Место нахождения и адрес: Санкт-Петербург, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОСАДСКИЙ ВН.ТЕР.Г., ПЛ
ТРОИЦКАЯ П.С., Д. 1, ЛИТЕРА А/ПОМЕЩ. 28Н

1.2. Сведения о заявителе
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАЛИТ-ОХТА ГРУПП"
ОГРН: 5067847389484
ИНН: 7842343178
КПП: 784201001
Место нахождения и адрес: Санкт-Петербург, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, Д.40/ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 10Н

1.3. Основания для проведения повторной экспертизы
1. Заявление на проведение повторной негосударственной экспертизы (вх. от 15.09.2023 №  47П-БЭЭ-23/1П-

БЭЭ-23), Общество с ограниченной ответственностью "Мегалит – Охта Групп".
2. Договор возмездного оказания услуг по проведению повторной негосударственной экспертизы проектной

документации от 15.09.2023 №  47П-БЭЭ-23/1П-БЭЭ-23, между Обществом с ограниченной ответственностью
"Мегалит – Охта Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Бюро экспертиз".

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной проектной документации

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения повторной экспертизы
1. Задание на проектирование по объекту: "Многоквартирный дом со встроенными помещениями (корпус

41),входящий в 12-й этап строительства комплексной квартальной застройки" по адресу: Санкт-Петербург,
Коломяжский пр., д. 13, литера А от 28.06.2017 №  ДБН, утвержденное Заказчиком – Общество с ограниченной
ответственностью "Мегалит – Охта Групп".

2. Дополнение к заданию на проектирование многоквартирных домов со встроенными помещениями (корпуса
40,41, 42), входящих в 12-й, 13-й и 15-й этап строительства комплексной квартальной застройки по адресу: Санкт-
Петербург, Коломяжский пр., д. 13 литера А от 19.02.2021 №  ДБН, утвержденное Заказчиком – Общество с
ограниченной ответственностью "Мегалит – Охта Групп".

3. Задание на корректировку проектной документации по объекту: "Многоквартирный дом со встроенными
помещениями (корпус 41), входящий в 12-й этап строительства комплексной квартальной застройки" по адресу:
Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 13, литера А от 20.09.2021 №  2, утвержденное Заказчиком – Общество с
ограниченной ответственностью "Мегалит – Охта Групп".

4. Задание на корректировку проектной документации по объекту: "Многоквартирный дом со встроенными
помещениями (корпус 41), входящий в 12-й этап строительства комплексной квартальной застройки" по адресу:
Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 13, литера А от 13.12.2022 №  3, утвержденное Заказчиком – Общество с
ограниченной ответственностью "Мегалит – Охта Групп".

5. Задание на корректировку проектной документации по объекту: "Многоквартирный дом со встроенными
помещениями (корпус 41), входящий в 12-й этап строительства комплексной квартальной застройки" по адресу:
Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 13, литера А от 24.07.2023 №  4, утвержденное Заказчиком – Общество с
ограниченной ответственностью "Мегалит – Охта Групп".

6. Выписка из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных
изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах от 30.10.2023 №
7813054157-20231030-0934 о том,, что ОАО "ЛЕННИИПРОЕКТ" является членом саморегулируемой организации
Ассоциация «Проектные организации Северо-Запада» (СРО-П-044-09112009).

7. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок с кадастровым номером 78:34:041041:3609)
дата и номер государственной регистрации от 28.06.2017 №  78:34:0410401:3609-78/038/2017-1, Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу.

8. Справка о внесенных изменениях в проектную документацию от 01.09.2023 №  б/н, подписанная Главным
архитектором проекта Открытого акционерного общества "ЛЕННИИПРОЕКТ".

9. Проектная документация (24 документ(ов) - 87 файл(ов))
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1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий в отношении объекта капитального строительства,

проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий по которому представлены
для проведения повторной экспертизы

1. Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту "Комплексная жилая
застройка территории, ограниченной Коломяжским пр., проектируемым проездом №1, проектируемым проездом №2,
пр. Испытателей, проектируемым проездом № 3, полосой отвода железной дороги в Приморском районе Санкт-
Петербурга", выданное ООО "Негосударственный надзор и экспертиза" от 19.07.2017 № 78-2-1-1-0057-17

2. Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту "Комплексная
квартальная застройка территории: многоквартирные дома (корпуса 31, 40, 41,42), школа (корпус 44) и дошкольная
образовательная организация (корпус 48) по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, д. 13, литера А",
выданное ООО "Негосударственный надзор и экспертиза" от 16.11.2017 № 78-2-1-1-0102-17

3. Положительное заключение экспертизы проектной документации по объекту "Комплексная квартальная
застройка территории. 12-й этап строительства. Многоквартирный дом со встроенными помещениями (корпус 41) по
адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А", выданное ООО "Негосударственный надзор и
экспертиза" от 08.12.2017 № 78-2-1-2-0130-17

4. Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту "Комплексная
квартальная застройка территории по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А",
выданное ООО "Негосударственный надзор и экспертиза" от 11.04.2018 № 78-2-1-1-0008-18

5. Положительное заключение экспертизы проектной документации по объекту "Комплексная квартальная
застройка территории. 12-й этап строительства. Многоквартирный дом со встроенными помещениями (корпус 41) по
адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А", выданное ООО "Бюро экспертиз" от
01.02.2019 № 78-2-1-2-001776-2019

6. Положительное заключение экспертизы проектной документации по объекту "Комплексная квартальная
застройка территории. 12-й этап строительства. Многоквартирный дом со встроенными помещениями (корпус 41) по
адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А", выданное ООО "Бюро экспертиз" от
09.04.2021 № 78-2-1-2-017521-2021

7. Положительное заключение экспертизы проектной документации по объекту "Комплексная квартальная
застройка территории. 12-й этап строительства. Многоквартирный дом со встроенными помещениями (корпус 41) по
адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А", выданное ООО "Бюро экспертиз" от
18.11.2021 № 78-2-1-2-068109-2021

8. Положительное заключение экспертизы проектной документации по объекту "Комплексная квартальная
застройка территории. 12-й этап строительства. Многоквартирный дом со встроенными помещениями (корпус 41) по
адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А", выданное ООО "Бюро экспертиз" от
08.02.2023 № 78-2-1-2-005542-2023

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения повторной
экспертизы проектной документации

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена
проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта капитального строительства: Комплексная квартальная застройка территории. 12-й
этап строительства. Многоквартирный дом со встроенными помещениями (корпус 41)

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Россия, Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение:
Многоквартирный дом со встроенными помещениями

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Технико-экономические показатели объекта капитального строительства
не изменились и указаны в ранее выданном положительном заключении
негосударственной экспертизы ООО "Негосударственный надзор и
экспертиза" от 01.02.2019 №78-2-1-2-001776-2019

- -
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2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к
которому подготовлена проектная документация

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного
объекта.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, сносу) объекта капитального
строительства (работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации) предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального

строительства
Климатический район, подрайон: IIВ, II
Геологические условия: II
Ветровой район: II
Снеговой район: III
Сейсмическая активность (баллов): 5
Дополнительные сведения о природных и техногенных условиях территории не требуются.

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших изменения в проектную документацию

Наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ
ИНСТИТУТ ПО ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ - ЛЕННИИПРОЕКТ"
ОГРН: 1027806865910
ИНН: 7813054157
КПП: 781301001
Место нахождения и адрес: Санкт-Петербург, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОСАДСКИЙ ВН.ТЕР.Г., ПЛ
ТРОИЦКАЯ П.С., Д. 3, ЛИТЕРА А/ПОМЕЩ. 2-Н ОФИС 206

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации типовой проектной
документации

Использование типовой проектной документации при подготовке проектной документации не предусмотрено.

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной
документации

1. Задание на проектирование по объекту: "Многоквартирный дом со встроенными помещениями (корпус
41),входящий в 12-й этап строительства комплексной квартальной застройки" по адресу: Санкт-Петербург,
Коломяжский пр., д. 13, литера А от 28.06.2017 №  ДБН, утвержденное Заказчиком – Общество с ограниченной
ответственностью "Мегалит – Охта Групп".

2. Дополнение к заданию на проектирование многоквартирных домов со встроенными помещениями (корпуса
40,41, 42), входящих в 12-й, 13-й и 15-й этап строительства комплексной квартальной застройки по адресу: Санкт-
Петербург, Коломяжский пр., д. 13 литера А от 19.02.2021 №  ДБН, утвержденное Заказчиком – Общество с
ограниченной ответственностью "Мегалит – Охта Групп".

3. Задание на корректировку проектной документации по объекту: "Многоквартирный дом со встроенными
помещениями (корпус 41), входящий в 12-й этап строительства комплексной квартальной застройки" по адресу:
Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 13, литера А от 20.09.2021 №  2, утвержденное Заказчиком – Общество с
ограниченной ответственностью "Мегалит – Охта Групп".

4. Задание на корректировку проектной документации по объекту: "Многоквартирный дом со встроенными
помещениями (корпус 41), входящий в 12-й этап строительства комплексной квартальной застройки" по адресу:
Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 13, литера А от 13.12.2022 №  3, утвержденное Заказчиком – Общество с
ограниченной ответственностью "Мегалит – Охта Групп".

5. Задание на корректировку проектной документации по объекту: "Многоквартирный дом со встроенными
помещениями (корпус 41), входящий в 12-й этап строительства комплексной квартальной застройки" по адресу:
Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 13, литера А от 24.07.2023 №  4, утвержденное Заказчиком – Общество с
ограниченной ответственностью "Мегалит – Охта Групп".
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2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства
1. Постановление "Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной Коломяжским пр.,

проектируемым проездом № 1, проектируемым проездом № 2, пр. Испытателей, проектируемым проездом № 3,
полосой отвода железной дороги, в Приморском районе" от 07.10.2014 № 928, Правительство Санкт-Петербурга.

2. Распоряжение "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка" от 06.02.2014 № 205, Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации Санкт-Петербурга.

3. Распоряжение "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства" от 06.02.2014 №  202, Комитет по градостроительству и
архитектуре Администрации Санкт-Петербурга.

4. Распоряжение "Об установлении соответствия разрешенного использования земельного участка
классификатору видов разрешенного использования земельных участков" от 29.09.2017 №  212-218, Комитет по
градостроительству и архитектуре Администрации Санкт-Петербурга.

5. Разъясняющее письмо расчета необходимого количества машино-мест от 09.09.2016 №  221-11-43553/16,
Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации Санкт-Петербурга.

6. Разъясняющее письмо от 09.09.2016 №  221-11-43554/16, Комитет по градостроительству и архитектуре
Администрации Санкт-Петербурга.

7. Градостроительный план земельного участка от 08.09.2016 № RU78182000-24418, подготовленный и выданный
Комитетом по градостроительству и архитектуре от 08.09.2016 №210-1104.

8. Градостроительный план земельного участка от 19.02.2021 № RU7818200036426, подготовленный и выданный
Комитетом по градостроительству и архитектуре от 19.02.2021 № 01-26-3-276/21.

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения

1. Информационное письмо о возможности подключения зданий квартальной застройки к системе
теплоснабжения от 10.03.2023 № 40-14/10952-7687, ГУП "ТЭК СПб".

2. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения от 22.03.2023 № 22-
05/001456, ГУП "ТЭК СПб".

3. Условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения
от 16.04.2018 №  48-27-10571/16-3-5-ВО, и приложение №  1 от 11.02.2021 к дополнительному соглашению №  6 к
договору от 16.04.2018 № 449763/18-ВО о подключении к централизованной системе водоотведения от 11.02.2021 №
Исх-01057/48-ДС-4-ВО, ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

4. Условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного
водоснабжения от 16.04.2018 №  48-27-10571/16-3-5-ВС, и приложение №  1 от 11.02.2021 к дополнительному
соглашению №4 к договору от 16.04.2018 № 449763/18-ВС о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжения от 11.02.2021 № Исх-01057/48-ДС-4-ВС, ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

5. Технические условия на предоставление услуг телефонии, интернета, телевидения, радиофикации от
22.03.2023 № 161, ООО "П.А.К.Т."

6. Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства
(реконструкции) к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО) населения
Санкт-Петербурга (Письмо СПб ГКУ "ГМЦ" № 01-18032/23-0-1 от 21.09.2023) от 21.09.2023 №  367/23, СПб ГКУ
"ГМЦ".

7. Технические условия на присоединение к сети передачи данных (организация канала до точки присоединения к
РАСЦО) от 10.10.2023 № 115-Р, ФГУП "РСВО"-Санкт-Петербург.

8. Технические условия на организацию коммерческого учета электрической энергии от 08.08.2019 № 17/19, ООО
"Сбытовая компания Вымпел".

9. Остальные технические условия о подключении объекта к сетям инженерного обеспечения остаются без
изменений и указаны в положительном заключении негосударственной экспертизы от 01.02.2019 № 78-2-1-2-001776-
2019, ООО "Бюро экспертиз".

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не

являющегося линейным объектом
78:34:0401401:3609

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку изменений в
проектную документацию

Застройщик:
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Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАЛИТ-ОХТА ГРУПП"
ОГРН: 5067847389484
ИНН: 7842343178
КПП: 784201001
Место нахождения и адрес: Санкт-Петербург, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, Д.40/ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 10Н

III. Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1. Описание технической части проектной документации
3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения

экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Пояснительная записка
1 Раздел 13963_041_12- СП_УЛ.pdf pdf 1518bf91 СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

13963_031_11 – СП. ИЗМ3Раздел 13963_041_12- СП_УЛ.pdf.sig sig e51f4c46
Раздел 13963_041_12- СП.pdf pdf 01b32c06
Раздел 13963_041_12- СП.pdf.sig sig 20356624

2 ТУ СК Вымпел.pdf pdf 7e540b73 Том 1. Пояснительная записка. 13963_041_12 – ПЗ
ТУ СК Вымпел.pdf.sig sig 3869c042
Документ КГИОП.pdf pdf 076d3c2d
Документ КГИОП.pdf.sig sig 6bfce8a5
Инж-геодезические изыскания.pdf pdf c9ce5a6a
Инж-геодезические изыскания.pdf.sig sig 113e0ca4
КГА разреш. предельных параметров.pdf pdf 79217346
КГА разреш. предельных
параметров.pdf.sig

sig 1bdb1757

Выписка из ЕГРН.pdf pdf 4271efc2
Выписка из ЕГРН.pdf.sig sig 129fae47
ПЗ_13963_041__17112023.xml xml 3d1d746b
ПЗ_13963_041__17112023.xml.sig sig 74baabc4
Документ о согласовании с воинской
частью.pdf

pdf c5510db0

Документ о согласовании с воинской
частью.pdf.sig

sig c20c577f

Задание №4 на корректировку.pdf pdf 61133ec4
Задание №4 на корректировку.pdf.sig sig 1113142f
Инженерно-геологические изыскания.pdf pdf c4ccb945
Инженерно-геологические
изыскания.pdf.sig

sig ba6b0b6f

ГПЗУ уч. 3609.pdf pdf 14c9aec0
ГПЗУ уч. 3609.pdf.sig sig 07a2632c
КГА разрешение на вид использ.pdf pdf 6f77b69c
КГА212-170 распоряж по классифик
.pdf.sig

sig 9d366348

КГА212-218 распоряж по классифик .pdf pdf 362b54dd
КГА212-170 распоряж по классифик
.pdf.sig

sig 9d366348

Задание на корректировку №3.pdf pdf 406b1290
Задание на корректировку №3.pdf.sig sig 5bef7957
М-О снос строений и инж сетей.pdf pdf f469364d
М-О снос строений и инж сетей.pdf.sig sig 0e79fe90
Письмо КГА 221-11-43553_16.pdf pdf f9f64aad
Письмо КГА 221-11-43553_16.pdf.sig sig a5b4a1c6
Согласованиис ФГУП_Г ОрВд.pdf pdf f7473946
Согласованиис ФГУП_Г ОрВд.pdf.sig sig 9c0bf2f5
Справка о внесен изм_41 корпус.pdf pdf 755f013e
Справка о внесен изм_41 корпус.pdf.sig sig 63d2f6a7
Постановление правительства СПб.pdf pdf 0553729d
Постановление правительства
СПб.pdf.sig

sig 82136c29
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ТУ ВС.pdf pdf 7a7fe669
ТУ ВС.pdf.sig sig 82d31046
ТУ ПАКТ_корп. 41.pdf pdf 386df33f
ТУ ПАКТ_корп. 41.pdf.sig sig 8db1f0c0
ТУ РСВО 41.pdf pdf 774be22a
ТУ РСВО 41.pdf.sig sig e31b38ea
ТУ ВО.pdf pdf d3c9b249
ТУ ВО.pdf.sig sig cbe11ddb
М-О согл Инж подготовки территории.pdf pdf cc7340d9
М-О согл Инж подготовки
территории.pdf.sig

sig bcfb0171

Задание на корректировку №2.pdf pdf dbb5c16b
Задание на корректировку №2.pdf.sig sig 4b6f3c18
Инженерно-экологические изыскания.pdf pdf d0e4d272
Инженерно-экологические
изыскания.pdf.sig

sig 02218d69

КГА212-170 распоряж по классифик .pdf pdf 2e3b7e0d
КГА212-170 распоряж по классифик
.pdf.sig

sig 9d366348

М-О соответствие номеров объекта.pdf pdf 638c0174
М-О соответствие номеров
объекта.pdf.sig

sig e98b345f

ПЗ_13963_041__17112023-УЛ.pdf pdf 90a90cd9
ПЗ_13963_041__17112023-УЛ.pdf.sig sig f636d0e1
Справка №2.pdf pdf 85754fdc
Справка №2.pdf.sig sig 80b15d49
Справка №3.pdf pdf 92e46d48
Справка №3.pdf.sig sig 4182f97b
Выписка из реестра СРО.pdf pdf 79f8b905
Выписка из реестра СРО.pdf.sig sig 18ef8152
Дополнение к ЗНП.pdf pdf 76ee4696
Дополнение к ЗНП.pdf.sig sig b9426741
М-О сроки строительства.pdf pdf 6c3c0a6d
М-О сроки строительства.pdf.sig sig 1cdf3afa
Письмо КГА 221-11-43554_16.pdf pdf 8112cff0
Письмо КГА 221-11-43554_16.pdf.sig sig 60558584
Согласование Пулково.pdf pdf 3967bba2
Согласование Пулково.pdf.sig sig f3ece76a
ТУ РАСЦО Корпус 41.pdf pdf 5af4ce64
ТУ РАСЦО Корпус 41.pdf.sig sig 65319cb7
Справка №1.pdf pdf 1fc200ae
Справка №1.pdf.sig sig b118500a
ФГКУ противопожарная служба.pdf pdf 7fe6f896
ФГКУ противопожарная служба.pdf.sig sig ce2c2437
ТЗ №12 от 18.08.2023.pdf pdf 7c3666a2
ТЗ №12 от 18.08.2023.pdf.sig sig 75d454de
ТУ МЭС.pdf pdf 381472f8
ТУ МЭС.pdf.sig sig f02105a6
ТУ ТС от 22.03.2023.pdf pdf dfd1b681
ТУ ТС от 22.03.2023.pdf.sig sig e7794dc0

Схема планировочной организации земельного участка
1 Раздел ПД № 2-13963_041_12-ПЗУ-УЛ.pdf pdf bce2747d Том 2. СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
13963_041_12 – ПЗУ. ИЗМ2

Раздел ПД № 2-13963_041_12-ПЗУ-
УЛ.pdf.sig

sig 9ff6b18b

Раздел ПД № 2-13963_041_12-ПЗУ.pdf pdf 09c03720
Раздел ПД № 2-13963_041_12-ПЗУ.pdf.sig sig 0df6744a

Архитектурные решения
1 Раздел ПД №3 - 13963_041_12-АР1.pdf pdf 6ecb7109 Том 3.1. ЧАСТЬ 1 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ГРАФИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ 13963_041_12 — АР1. ИЗМ5

Раздел ПД №3 - 13963_041_12-АР1.pdf.sig sig 1d7fd370
Раздел ПД №3 - 13963_041_12-
АР1_УЛ.pdf

pdf 72cf21e2

Раздел ПД №3 - 13963_041_12-
АР1_УЛ.pdf.sig

sig cd6aaaee
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Конструктивные и объемно-планировочные решения
1 Раздел ПД №4 - 13963_041_12-КР1-

УЛ.pdf
pdf 63876b36 Том 4.1. ЧАСТЬ 1 КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ГРАФИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ. 13963_041_12 -КР1. ИЗМ4Раздел ПД №4 - 13963_041_12-КР1-

УЛ.pdf.sig
sig f6a5425b

Раздел ПД №4 - 13963_041_12-КР1.pdf pdf 2008b496
Раздел ПД №4 - 13963_041_12-КР1.pdf.sig sig a69bc360

2 Раздел ПД №4-13963_041_12-КР3_УЛ.pdf pdf db299bf2 Том 4.3. ЧАСТЬ 3 ЗАЩИТА ОТ ШУМА И ВИБРАЦИИ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 13963_041_12 – КР3.
ИЗМ2

Раздел ПД №4-13963_041_12-
КР3_УЛ.pdf.sig

sig 9e925e0c

Раздел ПД №4-13963_041_12-КР3.pdf pdf f4bb40df
Раздел ПД №4-13963_041_12-КР3.pdf.sig sig d1175c88

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Система электроснабжения
1 Раздел ПД №5 - 13963_041_12-

ИОС1.1_УЛ.pdf
pdf 1aee83fc Том 5.1.1. ЧАСТЬ 1. СИСТЕМА

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ГРАФИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ. 13963_041_12-ИОС1.1. ИЗМ2

Раздел ПД №5 - 13963_041_12-
ИОС1.1_УЛ.pdf.sig

sig 5af48e08

Раздел ПД №5 - 13963_041_12-
ИОС1.1.pdf

pdf af06ff32

Раздел ПД №5 - 13963_041_12-
ИОС1.1.pdf.sig

sig 9dbe5eca

2 Раздел ПД №5 - 13963_041_12-
ИОС1.2_УЛ.pdf

pdf bc9f3ab1 Том 5.1.2. ЧАСТЬ 1. СИЛОВОЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 13963_041_12-ИОС1.2.
ИЗМ2

Раздел ПД №5 - 13963_041_12-
ИОС1.2_УЛ.pdf.sig

sig cb92ce5e

Раздел ПД №5 - 13963_041_12-
ИОС1.2.pdf

pdf 4cbfc209

Раздел ПД №5 - 13963_041_12-
ИОС1.2.pdf.sig

sig fca9ce20

Система водоснабжения
1 Раздел ПД № 5 - 13963_041_12_ИОС2.pdf pdf 65489b25 Том 5.2. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАРУЖНЫЕ

СЕТИ. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.
13963_041_12 – ИОС2. ИЗМ2

Раздел ПД № 5 -
13963_041_12_ИОС2.pdf.sig

sig 3b1b24ea

Раздел ПД № 5 -
13963_041_12_ИОС2_УЛ.pdf

pdf ca22d359

Раздел ПД № 5 -
13963_041_12_ИОС2_УЛ.pdf.sig

sig a24c72b8

Система водоотведения
1 Раздел ПД № 5 - 13963_041_12_ИОС3-

УЛ-pdf.pdf
pdf 0a1a3f77 Том 5.3. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ. НАРУЖНЫЕ

СЕТИ. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.
13963_041_12 – ИОС3. ИЗМ2

Раздел ПД № 5 - 13963_041_12_ИОС3-
УЛ-pdf.pdf.sig

sig b3526bd9

Раздел ПД № 5 - 13963_041_12_ИОС3.pdf pdf 66c4f5d9
Раздел ПД № 5 -
13963_041_12_ИОС3.pdf.sig

sig d0289c59

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
1 Раздел ПД № 5 - 13963_041_12-

ИОС4.1.pdf
pdf 5dba1278 Том 5.4.1. ЧАСТЬ 1. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ГРАФИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ. 13963_041_12 – ИОС4.1. ИЗМ2

Раздел ПД № 5 - 13963_041_12-
ИОС4.1.pdf.sig

sig 05594f1d

Раздел ПД № 5 - 13963_041_12-
ИОС4.1_УЛ.pdf

pdf 863c0f0b

Раздел ПД № 5 - 13963_041_12-
ИОС4.1_УЛ.pdf.sig

sig e575f8c8

2 Раздел ПД№5- 13963_041_12-
ИОС4.2.1_УЛ.pdf

pdf 41da369f Том 5.4.2.1. ЧАСТЬ 2. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. КНИГА 1.
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 13963_041_12 –
ИОС4.2.1. ИЗМ1

Раздел ПД№5- 13963_041_12-
ИОС4.2.1_УЛ.pdf.sig

sig bb12e53d

Раздел ПД№5- 13963_041_12-
ИОС4.2.1.pdf

pdf 62d6eb7f

Раздел ПД№5- 13963_041_12-
ИОС4.2.1.pdf.sig

sig acea132a

3 Раздел ПД№5- 13963_041_12-
ИОС4.2.2.pdf

pdf d40abed8 Том 5.4.2.2. ЧАСТЬ 2. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. КНИГА 2.
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ
ПУНКТЫ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
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ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 13963_041_12 –
ИОС4.2.2. ИЗМ2

Раздел ПД№5- 13963_041_12-
ИОС4.2.2.pdf.sig

sig 00e113cd

Раздел ПД№5- 13963_041_12-
ИОС4.2.2_УЛ.pdf

pdf c6ed3eef

Раздел ПД№5- 13963_041_12-
ИОС4.2.2_УЛ.pdf.sig

sig 4c64523f

Сети связи
1 Раздел ПД №5 - 13963_041_12-

ИОС5.1.pdf
pdf b90d29d9 Том 5.5.1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ГРАФИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ. 13963_041_12 – ИОС5.1. ИЗМ2Раздел ПД №5 - 13963_041_12-

ИОС5.1.pdf.sig
sig 90f133fe

Раздел ПД №5 - 13963_041_12-ИОС5.1-
УЛ.pdf

pdf a9786a25

Раздел ПД №5 - 13963_041_12-ИОС5.1-
УЛ.pdf.sig

sig 6672bf66

2 Раздел ПД №5 - 13963_041_12-
ИОС5.2.pdf

pdf 6c1cc4de Том 5.5.2. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ СВЯЗИ. СЕТЬ
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. СЕТЬ ПРОВОДНОГО
РАДИОВЕЩАНИЯ. СЕТЬ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ И
ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ГРАФИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ. 13963_041_12-ИОС5.2. ИЗМ2

Раздел ПД №5 - 13963_041_12-
ИОС5.2.pdf.sig

sig 078efedf

Раздел ПД №5 - 13963_041_12-ИОС5.2-
УЛ.pdf

pdf 7ac93ceb

Раздел ПД №5 - 13963_041_12-ИОС5.2-
УЛ.pdf.sig

sig 96c0b67c

3 Раздел ПД №5 -13963_041_12-
ИОС5.3_УЛ.pdf

pdf 7be21a02 Том 5.5.3. ЧАСТЬ 3. ВИДЕОДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ.
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 13963_041_12 – ИОС
5.3. ИЗМ2

Раздел ПД №5 -13963_041_12-
ИОС5.3_УЛ.pdf.sig

sig e2e1b9b0

Раздел ПД №5 -13963_041_12-ИОС5.3.pdf pdf 2642563c
Раздел ПД №5 -13963_041_12-
ИОС5.3.pdf.sig

sig 7382964b

4 Раздел ПД №5 -13963_041_12-ИОС5.4.pdf pdf 36c35d41 Том 5.5.4. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ СВЯЗИ. СИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.
13963_041_12–ИОС5.4. ИЗМ2

Раздел ПД №5 -13963_041_12-
ИОС5.4.pdf.sig

sig aa820b7b

Раздел ПД №5 - 13963_041_12-ИОС5.4-
УЛ.pdf

pdf 545c8a69

Раздел ПД №5 - 13963_041_12-ИОС5.4-
УЛ.pdf.sig

sig 5156dc22

5 Раздел ПД №5 - 13963_041_12-
ИОС5.5.pdf

pdf fe1dc76c Том 5.5.5. Специализированный комплекс технических
средств оповещения объекта и присоединение его к
РАСЦО СПб. Пояснительная записка. Графические
материалы. 13963_041_12 – ИОС 5.5. ИЗМ1

Раздел ПД №5 - 13963_041_12-
ИОС5.5.pdf.sig

sig c7b7be37

Раздел ПД №5 - 13963_041_12-ИОС5.5-
УЛ.pdf

pdf 706dca7e

Раздел ПД №5 - 13963_041_12-ИОС5.5-
УЛ.pdf.sig

sig 9ccc26bb

Технологические решения
1 Раздел ПД № 5 - 13963_041_12-

ИОС7.1.pdf
pdf 244027ba Том 5.7.1. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 13963_041_12 –
ИОС7.1. ИЗМ1Раздел ПД № 5 - 13963_041_12-

ИОС7.1.pdf.sig
sig 4e8ed0b8

Раздел ПД № 5 - 13963_041_12-
ИОС7.1_УЛ.pdf

pdf 4673375c

Раздел ПД № 5 - 13963_041_12-
ИОС7.1_УЛ.pdf.sig

sig cc632ba2

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
1 Раздел ПД №8 - 13963_041_12_ООС2-

УЛ.pdf
pdf 40797d1c Том 8.2. Перечень мероприятий по охране окружающей

среды на период эксплуатации. Пояснительная записка.
Графические материалы. 13963_041_12 – ООС2. ИЗМ2Раздел ПД №8 - 13963_041_12_ООС2-

УЛ.pdf.sig
sig d4d002fc

Раздел ПД № 8 - 13963_041_12_ООС2.pdf pdf 12f5d8dd
Раздел ПД № 8 -
13963_041_12_ООС2.pdf.sig

sig 994f430c

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
1 Раздел ПД №9 - 13963_041_12-ПБ3.pdf pdf 42b9cee9 Том 9.3. ЧАСТЬ 3. СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ

СИГНАЛИЗАЦИИ, ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ЭВАКУАЦИЕЙ ДЛЯ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ГРАФИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ. 13963_041_12 – ПБ3. ИЗМ2

Раздел ПД №9 - 13963_041_12-ПБ3.pdf.sig sig 8633a238
Раздел ПД №9 - 13963_041_12-
ПБ3_УЛ.pdf

pdf 8ee0ca53

Раздел ПД №9 - 13963_041_12-
ПБ3_УЛ.pdf.sig

sig 250c9492
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Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
1 Раздел ПД № 10 - 13963_041_12-ОДИ_УЛ

.pdf
pdf 24f668e8 Том 10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.
13963_041_12 – ОДИ. ИЗМ2

Раздел ПД № 10 - 13963_041_12-ОДИ_УЛ
.pdf.sig

sig 4cc18d6b

Раздел ПД № 10 - 13963_041_12-ОДИ .pdf pdf c7c2bf51
Раздел ПД № 10 - 13963_041_12-ОДИ
.pdf.sig

sig a7272c2f

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых

энергетических ресурсов
1 Раздел ПД № 10.1 - 13963_041_12-

ЭЭ1_УЛ.pdf
pdf 99ecd499 Том 10.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТЕБОВАНИЙ
ОСНАЩЕННОСТИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ ПРИБОРАМИ УЧЕТА
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ГРАФИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ. 13963_041_12 – ЭЭ1. ИЗМ2

Раздел ПД № 10.1 - 13963_041_12-
ЭЭ1_УЛ.pdf.sig

sig 1f48a5c6

Раздел ПД № 10.1 - 13963_041_12-
ЭЭ1.pdf

pdf 84819749

Раздел ПД № 10.1 - 13963_041_12-
ЭЭ1.pdf.sig

sig d7fd556f

2 Раздел ПД № 10.1 - 13963_041_12-ЭЭ2-
УЛ.pdf

pdf c8755727 Том 10.2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ЗДАНИЯ.13963_041_12 – ЭЭ2. ИЗМ2

Раздел ПД № 10.1 - 13963_041_12-ЭЭ2-
УЛ.pdf.sig

sig e30072b4

Раздел ПД № 10.1 - 13963_041_12-
ЭЭ2.pdf

pdf 7e2671e8

Раздел ПД № 10.1 - 13963_041_12-
ЭЭ2.pdf.sig

sig 68576fc5

3.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации, и(или)
описание изменений, внесенных в проектную документацию после проведения предыдущей

экспертизы

3.1.2.1. В части планировочной организации земельных участков
Раздел "Схема планировочной организации земельного участка"
На основании задания на внесение изменений в проектную документацию, получившую ранее положительные

заключения негосударственной экспертизы ООО "Негосударственный надзор и экспертиза" от 19.07.2017 № №78-2-1-
1-0057-17, от 16.11.2017 № 78-2-1-1-0102-17, от 08.12.2017 № 78-2-1-2-0130-17, от 11.04.2018 № 78-2-1-1-0008-18 и
положительные заключения ООО "Бюро экспертиз" от 01.02.2019 № 78-2-1-2-001776-2019, от 09.04.2021 № 78-2-1-2-
017521-2021, от 18.11.2021 №  78-2-1-2-068109-2021, от 08.02.2023 №  78-2-1-2-005542-2023, в раздел "Схема
планировочной организации земельного участка" внесены следующие изменения:

1. По техническому заданию Заказчика, в связи с уточнением проектных решений, изменена конфигурация въезда
с Коломяжского проспекта. На въезде на территорию жилого комплекса в границах 12 этапа предусмотрено
размещение шлагбаума, устанавливаемого специализированной организацией – поставщиком оборудования.

2. Уточнено общее количество машино-мест. По расчету для жилого дома (корпус 41) требуется 597 м/м.
Размещено 597 м/м, из них на открытых автостоянках на территории этапа проектирования 129 м/м, в том числе 7 м/м
для МГН. Предусмотрено 8 открытых автостоянок (гостевых) на 31 м/м (в том числе 1м/м для МГН), на 16 м/м (в том
числе 1м/м для МГН), на 16 м/м, на 8 м/м (в том числе 2м/м для МГН), на 4 м/м (в том числе 1м/м для МГН), на 29 м/
м, на 15 м/м, на 10 м/м (в том числе 2м/м для МГН).

3. Том “Пояснительная записка” дополнен Градостроительным планом земельного участка RU7818200036426 от
19.02.2021 №01-26-3-276/21

Ранее принятые проектные решения раздела "Схема планировочной организации земельного участка"
соответствуют изложенным в положительных заключениях ООО "Негосударственный надзор и экспертиза" от
08.12.2017 № 78-2-1-2-0130-17 и ООО "Бюро экспертиз" от 01.02.2019 №78-2-1-2-001776-2019.

3.1.2.2. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Раздел "Архитектурные решения"
На основании задания на внесение изменений в проектную документацию, получившую ранее положительные

заключения негосударственной экспертизы ООО "Негосударственный надзор и экспертиза" от 19.07.2017 № №78-2-1-
1-0057-17, от 16.11.2017 № 78-2-1-1-00102-17, от 08.12.2017 № 78-2-1-2-0130-17, от 11.04.2018 № 78-2-1-1-0008-18 и
положительные заключения ООО "Бюро экспертиз" от 01.02.2019 № 78-2-1-2-001776-2019, от 09.04.2021 № 78-2-1-2-
017521-2021, от 18.11.2021 № 78-2-1-2-068109-2021, от 08.02.2023 № 78-2-1-2-005542-2023 в архитектурные решения
корпуса №41 внесены изменения. Представлена справка о внесенных изменениях.

1. Заменен Путиловский камень в облицовке цоколя на Кингисепский известняк.
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2. Допускается замена облицовочного кирпича "Терекс" цвет "Дюна" на белый кирпич производства ООО "Строй
Керамика Сервис" без изменения основных характеристик кирпича.

3. Уточнена информация по отделке квартир – отделка в квартирах не выполняется (кроме выполнения
звукоизоляционного слоя и стяжки в конструкции пола).

4. Изменена конфигурация элементов ограждения на переходных балконах на фасадах.
С учетом перечисленных изменений и изменений указанных в положительных заключениях ООО "Бюро

экспертиз" от 08.02.2023 № 78-2-1-2-005542-2023, от 18.11.2021 № 78-2-1-2-068109-2021 и от 09.04.2021 № 78-2-1-2-
017521-2021 проектные решения раздела "Архитектурные решения" соответствуют изложенным в положительном
заключении ООО "Бюро экспертиз" от 01.02.2019 № 78-2-1-2-001776-2019.

Архитектурно-строительная акустика
В соответствие с данными Справки о внесенных изменениях в проектную документацию в материалы

архитектурно-строительной акустики внесены следующие изменения:
1. Силикатные перегородки толщиной 80 мм заменены на перегородки из камня бетонного перегородочного КПР-

ПР-ПС-50×18,8×8-75-1650 "ПОЛЛИГРАН 80ПГ" (ООО "Лентехстром-Комплект") толщиной по 80 мм плотностью
1730 кг/м3. Гипсовые влагостойкие перегородки в санузлах также заменены на перегородки "ПОЛИГРАН 80 ПГ"
("Лентехстром-Комплект") толщиной 80 мм, обработанные гидрофобными составами. Приложен протокол измерения
звукоизоляции перегородок Полигран 80 ПГ. Выполнены расчеты индексов звукоизоляции стен и перегородок с
учетом данных изменений.

Межквартирные стены и стены, отделяющие квартиры от помещений общего пользования (общих коридоров,
холлов, ЛЛУ), запроектированы, в том числе из: двойных перегородок из камня бетонного перегородочного КПР-ПР-
ПС-50×18,8×8-75-1650 "ПОЛИГРАН 80 ПГ" (ООО "Лентехстром-Комплект") плотностью 1730 кг/м3 толщиной по 80
мм с зазором 60 мм, заполненным МВП γ=85-125 кг/м3 (или Rockwool "Акустик Баттс") (Rw = 54 дБ).

Внутриквартирные перегородки без дверей между комнатами и между кухней и комнатой выполняются, в том
числе, из камня бетонного перегородочного КПР-ПР-ПС-50×18,8×8-75-1650 "ПОЛИГРАН 80 ПГ" (ООО
"Лентехстром-Комплект") толщиной 80 мм плотностью 1730 кг/м3 (Rw=45 дБ). Ограждения между комнатой и
санузлом одной квартиры выполняются: из ж/б толщиной 160 мм и перегородки из камня бетонного перегородочного
КПР-ПР-ПС-50×18,8×8-75-1650 "ПОЛИГРАН 80 ПГ" (ООО "Лентехстром-Комплект") толщиной 80 мм плотностью
1730 кг/м3 на относе 60 мм с заполнением зазора МВП γ=85-125 кг/м3 (или Rockwool "Акустик Баттс") (Rw= 63 дБ);
из двойных перегородок из камня бетонного перегородочного КПР-ПР-ПС-50×18,8×8-75-1650 "ПОЛИГРАН 80 ПГ"
(ООО "Лентехстром-Комплект") плотностью 1730 кг/м3 толщиной по 80 мм с зазором 60 мм между ними,
заполненным МВП γ=85-125 кг/м3 (или Rockwool "Акустик Баттс") (Rw = 54 дБ).

2. В текстовой части и в расчетах название "чердак" заменено "технический этаж"
3. Внесены уточнения в раздел "Хозяйственная насосная и водомерный узел" в связи с изменением марок

насосов.
4. Внесены уточнения в раздел "Пассажирские лифты" в связи с изменением названия компании-производителя с

"Отис лифт" на "Метеор лифт".
5. Откорректирован раздел с оценкой уровня шума от вентиляционного оборудования в связи с изменением марки

вентсистем и их шумовых характеристик. Выполнены расчеты, подтверждающие соблюдение допустимых уровней
шума, создаваемого механическими вентсистемами в нормируемых помещениях.

6. Откорректирован расчет индекса звукоизоляции перекрытия (пол на 1-м этаже) в связи с новым ТС на
минераловатные плиты Rockwool, в том числе на Rockwool Флор Баттс (изменились динамические характеристики,
используемые в расчете индексов изоляции - Rw = 57 дБ, Lw = 38 дБ).

7. В пояснительную записку добавлены сведения об аппаратной.
Корректировка прочих проектных решений не затрагивает принципиальных решений в части архитектурно-

строительной акустики и полностью соответствует ранее принятым проектным решениям и положительным
заключениям экспертизы. Дополнительных шумо- и виброзащитных мероприятий не требуется.

Раздел "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов"
На основании задания на внесение изменений в проектную документацию, получившую ранее положительные

заключения негосударственной экспертизы ООО "Негосударственный надзор и экспертиза" от 19.07.2017 № №78-2-1-
1-0057-17, от 16.11.2017 № 78-2-1-1-00102-17, от 08.12.2017 № 78-2-1-2-0130-17, от 11.04.2018 № 78-2-1-1-0008-18 и
положительные заключения ООО "Бюро экспертиз" от 01.02.2019 № 78-2-1-2-001776-2019, от 09.04.2021 № 78-2-1-2-
017521-2021, от 18.11.2021 № 78-2-1-2-068109-2021, от 08.02.2023 № 78-2-1-2-005542-2023 в раздел Мероприятия по
обеспечению доступа инвалидов внесены изменения. Представлена справка о внесенных изменениях.

Раздел выполнен на актуализированной схеме планировочной организации участка.
Количество машино-мест для автотранспорта инвалидов (пригодных для использования инвалидами –

колясочниками) принято семь (вместо 15).
В остальном проектные решения раздела "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" соответствуют

изложенным в положительном заключении ООО "Бюро экспертиз" от 01.02.2019 №78-2-1-2-001776-2019.
Раздел "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства"
В раздел "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства" изменения

не вносились. Принятые проектные решения совместимы с решениями разделов, в которые внесены изменения и
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дополнения. Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в положительных
заключениях ООО "Бюро экспертиз" от 01.02.2019 №78-2-1-2-001776-2019.

3.1.2.3. В части конструктивных решений
Раздел "Конструктивные и объемно-планировочные решения"
Уровень ответственности здания (сооружения) – нормальный.
Класс сооружения – КС-2.
Проектная документация и результаты инженерно-геологических изысканий объекта капитального строительства

получили положительные заключения негосударственной экспертизы проектов строительства ООО
"Негосударственный надзор и экспертиза" от 19.07.2017 № №78-2-1-1-0057-17, от 16.11.2017 № 78-2-1-1-0102-17, от
08.12.2017 №  78-2-1-2-0130-17, от 11.04.2018 №  78-2-1-1-0008-18 и положительные заключения ООО "Бюро
экспертиз" от 01.02.2019 № 78-2-1-2-001776-2019, от 09.04.2021 № 78-2-1-2-017521-2021, от 18.11.2021 № 78-2-1-2-
068109-2021, от 08.02.2023 № 78-2-1-2-005542-2023.

Была выполнена корректировка проектной документации
Том № 4.1 (13963_041_12-КР1) ПЗ л.4, л.КР1-72
Внутриквартирные перегородки СКЦ заменены на блоки "Полигран" толщиной 80мм АО "Лентехстром". Том4.1

ПЗ л.4, л.КР1-72.
Перегородки 1 этажа из полнотелого керамического кирпича заменены на пустотелый керамический - марка по

прочности М150 на растворе М100 по морозостойкости F50. Том4.1 ПЗ л.4, л.5.
Уточнены характеристики используемого в проекте кирпича (по прочности и морозостойкости).
Том № 4.3 (13963_041_12-КР3)
Силикатные перегородки 80 мм заменены на перегородки из камня бетонного перегородочного КПР-ПР-

ПС-50×18,8×8-75-1650 "ПОЛЛИ-ГРАН 80ПГ" (ООО "Лентехстром-Комплект") толщиной по 80 мм плотностью 1730
кг/м3. Гипсовые влагостойкие перегородки в санузлах также заменены на перегородки "ПОЛИГРАН 80 ПГ"
("Лентехстром-Комплект" толщиной 80 мм, обработанные гидрофобными составами. Приложен протокол измерения
звукоизоляции перегородок Полигран 80 ПГ. Выполнены расчеты конструкций с данными перегородками. КРЗ.ПЗ л.
3-4, л.9, 22-28, л. 41-44.

В текстовой части и в расчетах название "чердак" заменено на "технический этаж".
Внесены уточнения в раздел "Хозяйственная насосная и водомерный узел" в связи с изменением марок насосов.

КР3.ПЗ, л.4-5.
Внесены уточнения в раздел "Пассажирские лифты" в связи с изменением названия компании-производителя с

"Отис лифт" на "Метеор лифт" КР3.ПЗ, л.8.
Откорректирован раздел "Вентиляционное оборудование". Изменились марки и шумовые характеристики

вентсистем для вытяжки из технических этажей и крышных вентилятор, расположенных на вент-блоках
(вентсистемы В1ж-В33ж). ПЗ откорректирована. Выполнены новые расчеты. КР3.ПЗ, л.13-14, л. 47-57.

Откорректирован расчет конструкции пола на 1-м этаже в связи с новым ТС на минераловатные плиты Rockwool,
в том числе на Rockwool Флор Баттс (изменились динамические характеристики, используемые в расчете индексов
изоляции). Фрагмент нового ТС размещен в Приложении 2. КР3.ПЗ, л.18.

В ПЗ добавлен раздел "Аппаратная". КР3.ПЗ, л.12.
Конструктивная система, при корректировке технических решений не изменялась.
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость здания обеспечивается принятой конструктивной

системой и техническими решениями узлов несущих конструкций.
Конструктивные решения раздела 4 проектной документации объекта соответствуют требованиям механической

безопасности, указанным в "Техническом регламенте о безопасности зданий и сооружений" № 384-ФЗ от 30 декабря
2009 г.

3.1.2.4. В части систем электроснабжения
Подраздел "Система электроснабжения"
В соответствии с Заданием на корректировку проектной документации и Справкой о внесенных изменениях в

проектную документацию по многоквартирному дому со встроенными помещениями (корпус 41), получившую
положительные заключения ООО "Негосударственный надзор и экспертиза" от 19.07.2017 № №78-2-1-1-0057-17, от
16.11.2017 № 78-2-1-1-0102-17, от 08.12.2017 № 78-2-1-2-0130-17, от 11.04.2018 № 78-2-1-1-0008-18 и положительные
заключения ООО "Бюро экспертиз" от 01.02.2019 № 78-2-1-2-001776-2019, от 09.04.2021 № 78-2-1-2-017521-2021, от
18.11.2021 №  78-2-1-2-068109-2021, от 08.02.2023 №  78-2-1-2-005542-2023 были внесены следующие изменения в
подраздел "Система электроснабжения":

- откорректирована схема электроснабжения в соответствии с таблицами расчета нагрузок в соответствие с
выделенными мощностями на арендные помещения в соответствии с Техническим заданием Заказчика №  12 от
18.08.2023г;

- откорректированы таблицы расчета нагрузок в соответствие с выделенными мощностями на арендные
помещения в соответствии с Техническим заданием Заказчика от 18.08.2023 № 12.
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- внесены изменения в схему ГРЩ в части расчета сечений квартирных магистралей и стояков. Удельные
нагрузки на квартирные магистрали и стояки приняты в соответствии с табл. 7.2; 7.3 СП 256.13258000.2016.
Аппараты защиты для квартирных потребителей, щиты арендаторов и на вводе в ГРЩ выбраны в соответствии с
расчетными нагрузками.

- откорректированы узлы учета, счетчики потребления электрической энергии установлены на вводе до
переключателя; дополнительно перед счетчиками установлены рубильники (ТУ Сбытовой компании СК ”Вымпел” (N
17/19) от 08.05.2019г. и задание Заказчика); откорректированы типы счетчиков в соответствие с последней
модификацией.

- в секции Ж изменена трасса распределительных сетей от кабельного помещения, расположенного в секции Ж до
секций Д и Е. Квартирные магистрали и сети общедомовых помещений секции Д и Е прокладываются по подвалу от
секции Ж до секций Д и Е в коробах в соответствии с требованиями п.15. 15 СП256. 1325800.2016. Сети ППУ
прокладываются в отдельном неперфорированном коробе.

- в секции А изменена трасса распределительных сетей от кабельного помещения, расположенного в секции А до
секций Б. Квартирные магистрали и общедомовые сети секции Б прокладываются по подвалу от секции А до секции
Б в коробах в соответствии с требованиями п.15. 15 СП256.1325800.2016. Сети ППУ прокладываются в отдельном
неперфорированном коробе.

- изменены решения по наружному освещению. Приняты светодиодные светильники фирмы ООО “VITRALUX”
вместо светильников с натриевыми лампами фирмы ООО “Сарос”;

- освещение выполняется светодиодными светильниками и светильниками с энергосберегающими лампами
Общая расчетная мощность корпуса 41 -1536,4 кВт, в том числе потребители 1-й категории надежности -224,0

кВт.
Расчетная мощность ГРЩ 1- 505,5 кВт, в том числе потребители 1-й категории надежности 86,2 кВт.
Расчетная мощность ГРЩ 2- 519,7 кВт, в том числе потребители 1-й категории надежности 69,0 кВт.
Расчетная мощность ГРЩ 3- 511,2 кВт, в том числе потребители 1-й категории надежности 68,8 кВт.
Для освещения придомовой территории предусмотрены светодиодные светильники типа VITRALUX.
Внесенные изменения совместимы с решениями смежных разделов и подразделов, с учетом внесенных в

указанные разделы и подразделы изменений, и не влияют на конструктивную и иную безопасность зданий. Все
остальные проектные решения остались без изменений, и соответствуют положительным заключениям ООО "Бюро
экспертиз" от 01.02.2019 № 78-2-1-2-001776-2019 и от 09.04.2021 № 78-2-1-2-017521-2021.

3.1.2.5. В части систем водоснабжения и водоотведения
Подраздел "Система водоснабжения"
В соответствии с заданием на корректировку от 24.07.2023 № 3 и справкой о внесенных изменениях в проектную

документацию от 01.09.2023, по результатам проведения негосударственной экспертизы, которой получено
положительное заключение ООО "Негосударственный надзор и экспертиза" от 19.07.2017 № №78-2-1-1-0057-17, от
16.11.2017 № 78-2-1-1-0102-17, от 08.12.2017 № 78-2-1-2-0130-17, от 11.04.2018 № 78-2-1-1-0008-18 и положительные
заключения ООО "Бюро экспертиз" от 01.02.2019 № 78-2-1-2-001776-2019, от 09.04.2021 № 78-2-1-2-017521-2021, от
18.11.2021 №  78-2-1-2-068109-2021, от 08.02.2023 №  78-2-1-2-005542-2023, в подраздел "Система водоснабжения"
внесены следующие изменения:

Представлено Дополнительное соглашение № 4 к договору от 16.04.2018 № 449763/18-ВС о подключении
(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения от 11.02.2021г. ГУП
"Водоканал Санкт-Петербурга".

Согласно Дополнительного соглашения № 4 к договору от 16.04.2018 № 449763/18-ВС о подключении
(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения от 11.02.2021г. ГУП
"Водоканал Санкт-Петербурга", размер нагрузки объекта, который обязана обеспечить организация водопроводно-
канализационного хозяйства в точках подключения (технологического присоединения), составляет 20,401 м³/ч.

Водоснабжение (в сутки максимального водопотребления) – 489,62 м³/сут., в том числе:
- хозяйственно-питьевое водоснабжение (жилая часть, секции А,Б,В, нижняя зона) –80,86 м³/сут.;
- горячее водоснабжение (жилая часть, секции А,Б,В, нижняя зона) – 40,60 м³/сут.;
- хозяйственно-питьевое водоснабжение (жилая часть, секции А,Б,В, верхняя зона) – 83,30 м³/сут.;
- горячее водоснабжение (жилая часть, секции А,Б,В, верхняя зона) – 41,82 м³/сут.;
- хозяйственно-питьевое водоснабжение (жилая часть, секции Г,Д,Е,Ж,И) – 142,82 м³/сут.;
- горячее водоснабжение (жилая часть, секции Г,Д,Е,Ж,И) – 71,70 м³/сут.;
- хозяйственно-питьевое водоснабжение (встроенные помещения) – 2,63 м³/сут.;
- горячее водоснабжение (встроенные помещения) – 1,21 м³/сут.;
- полив территории – 24,68 м³/сут.
Для обеспечения водоснабжения нижней зоны жилого дома (1-12 этажи) секции А,Б,В предусматривается

повысительная насосная установка марки "WILO" COR-3 MVIS 806/SKw-EB-R производительностью 4,22 л/сек,
напором 42,0 м вод. ст., мощность электродвигателя 2,2 кВт , (2 насоса рабочих и 1 резервный), II категория по
степени обеспеченности подачи воды и надежности электроснабжения.
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Для обеспечения водоснабжения верхней зоны жилого дома (13-25 этажи) секции А,Б,В предусматривается
установка повысительной насосной установки марки "WILO" COR-4 MVI 412/ SKw-EB-R с четырьмя насосами
производительностью 4,29 л/сек, напором 82,5 м вод. ст., мощность электродвигателя 3.0 кВт, (3 насоса рабочих и 1
резервный), II категория по степени обеспеченности подачи воды и надежности электроснабжения.

Для обеспечения водоснабжения секций Г,Д,Е,Ж,И (1-19 этажи) предусматривается повысительная насосная
установка марки "WILO" COR-4 MVI 807/SKw-EB-R производительностью 6,26 л/сек, напором 64,0 м вод. ст.,
мощность электродвигателя 2,2 кВт, (3 насоса рабочих и 1 резервный), II категория по степени обеспеченности
подачи воды и надежности электроснабжения.

Для обеспечения необходимого напора воды при пожаротушении устанавливается повысительная насосная
установка WILO CO-2 Helix V 3604/2/SK-FFS-R производительностью 7,8 л/с, напором 77,0 м вод. ст., мощностью
электродвигателя 11.0 кВт, 1 насос рабочий и 1 – резервный, I категория по степени обеспеченности подачи воды и
надежности электроснабжения.

Вводы водопровода в здание выполняются из полиэтиленовых труб ПЭ-100-RC "питьевая" с защитным
покрытием "Икапласт" по ГОСТ 18599-2001, чугунных труб ВЧШГ по ГОСТ Р ИСО 2531-2008.

Трубопроводы укладываются на естественное основание, песчаную подготовку толщиной 200 мм.
Магистрали и подающие стояки системы водоснабжения выполняются из труб из коррозионно-стойкой стали

"SANHA".
Представлены планы внутренних сетей водоснабжения на актуализированной редакции планов этажей (раздел

АР) без изменения принципиальных решений.
В остальные проектные решения изменения не вносились. Внесенные изменения в проектную документацию

соответствуют действующим нормативным документам и требованиям технических регламентов и совместимы с
проектной документацией и (или) результатами инженерных изысканий, в отношении которой была ранее проведена
экспертиза.

Подраздел "Система водоотведения"
В соответствии с заданием на корректировку от 24.07.2023 №3 и справкой о внесенных изменениях в проектную

документацию от 01.09.2023, по результатам проведения негосударственной экспертизы, которой получено
положительное заключение ООО "Негосударственный надзор и экспертиза" от 19.07.2017 № №78-2-1-1-0057-17, от
16.11.2017 № 78-2-1-1-0102-17, от 08.12.2017 № 78-2-1-2-0130-17, от 11.04.2018 № 78-2-1-1-0008-18 и положительные
заключения ООО "Бюро экспертиз" от 01.02.2019 № 78-2-1-2-001776-2019, от 09.04.2021 № 78-2-1-2-017521-2021, от
18.11.2021 №  78-2-1-2-068109-2021, от 08.02.2023 №  78-2-1-2-005542-2023, в подраздел "Система водоотведения"
внесены следующие изменения:

Представлено Дополнительное соглашение № 6 к договору от 16.04.2018 № 449763/15-ВО о подключении
(технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения от 11.02.2021 ГУП "Водоканал Санкт-
Петербурга".

Согласно Дополнительного соглашения № 6 к договору от 16.04.2018 № 449763/15-ВО о подключении
(технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения от 11.02.2021 ГУП "Водоканал Санкт-
Петербурга", размер нагрузки объекта, который обязана обеспечить организация водопроводно-канализационного
хозяйства в точках подключения (технологического присоединения), составляет 19,373 м³/ч.

Водоотведение бытовых сточных вод (в сутки максимального водопотребления) – 464,94 м³/сут., в том числе:
от жилой части, секции А,Б,В – 246,58 м³/сут.;
от жилой части, секции Г,Д,Е,Ж,И – 214,52 м³/сут.;
от встроенных помещений – 3,84 м³/сут.
Прокладка внутренних сетей бытовой канализации в подвале выполняется из чугунных канализационных

безраструбных труб "Con Pipe", квартирных стояков - из пластиковых шумоглушащих труб "Pro Auqa Stilte Plus",
трубы на чердаке - из пластиковых труб SSMK. На стояках предусматривается установка противопожарных манжет.
Внутренний водосток выполняется из полипропиленовых труб фирмы SINICON RAIN FLOW 100.

В ИТП предусматривается установка дренажного насоса в приямке марки "WILO" TMW32/8.
Прокладка наружных общесплавных сетей канализации выполняется из двухслойных гофрированных

полиэтиленовых и полипропиленовых труб "Икапласт" по ТУ 2248-010-50049230-2014 с кольцевой жесткостью
SN10, SN16.

Представлены планы внутренних сетей водоотведения на актуализированной редакции планов этажей (раздел
АР) без изменения принципиальных решений.

В остальные проектные решения изменения не вносились. Внесенные изменения в проектную документацию
соответствуют действующим нормативным документам и требованиям технических регламентов и совместимы с
проектной документацией и (или) результатами инженерных изысканий, в отношении которой была ранее проведена
экспертиза.

3.1.2.6. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения
Подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"
В соответствии с Заданием на внесение изменений в проектную документацию и Справкой о внесенных

изменениях в проектную документацию от 01.09.2023, по результатам проведения негосударственной экспертизы,
которой получены положительные заключения ООО "Негосударственный надзор и экспертиза" от 19.07.2017 № №78-
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2-1-1-0057-17, от 16.11.2017 № 78-2-1-1-0102-17, от 08.12.2017 № 78-2-1-2-0130-17, от 11.04.2018 № 78-2-1-1-0008-18
и положительные заключения ООО "Бюро экспертиз" от 01.02.2019 № 78-2-1-2-001776-2019, от 09.04.2021 № 78-2-1-
2-017521-2021, от 18.11.2021 № 78-2-1-2-068109-2021, от 08.02.2023 № 78-2-1-2-005542-2023, внесены изменения:

- откорректированы расчетные тепловые нагрузки;
- изменена марка стальных панельных радиаторов фирмы "PURMO", предусмотрены радиаторы фирмы "EVRA";
-дополнено резервирование тепловых нагрузок воздушно-тепловых завес в арендопригодных помещениях;
- изменены сильфонные компенсаторы, предусмотрены фирмы "Ридан";
- изменены бытовые вентиляторы в части арендопригодных помещений, предусмотрены канальные вентиляторы;
-марка вентиляторов для вытяжки из технического этажа изменена, запроектировано оборудование

отечественного производителя фирмы "Ровен";
- изменена марка крышных вентиляторов, предусмотрена "Аэростар";
- изменены технические характеристики приточных клапанов (типа АЭРЕКО): запроектированы с обеспечением в

режиме проветривания - звукоизоляции не менее 32 дБа и воздухообмена 35 м3/ч;
- исключена подача наружного воздуха с естественным побуждением для возмещения удаляемых из

межквартирных коридоров продуктов горения, предусмотрена механическая приточная противодымная вентиляция;
- дополнено помещение аппаратной с принципиальными решениями систем вентиляции и кондиционирования.
В остальные проектные решения изменения не вносились. Внесенные изменения в проектную документацию

соответствуют действующим нормативным документам и требованиям технических регламентов и совместимы с
проектной документацией и (или) результатами инженерных изысканий, в отношении которой была ранее проведена
экспертиза.

ИТП. Тепловые сети
В соответствии с заданием от 24.07.2023 №4 на корректировку проектной документации и справкой о внесенных

изменениях от 01.09.2023 в подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" (в
части прокладки тепловых сетей и организации ИТП) проектной документации по результатам проведения
негосударственной экспертизы, которой получены положительные заключения ООО "Негосударственный надзор и
экспертиза" от 19.07.2017 № №78-2-1-1-0057-17, от 16.11.2017 № 78-2-1-1-0102-17, от 08.12.2017 № 78-2-1-2-0130-17,
от 11.04.2018 №  78-2-1-1-0008-18 и положительные заключения ООО "Бюро экспертиз" от 01.02.2019 №  78-2-1-2-
001776-2019, от 09.04.2021 № 78-2-1-2-017521-2021, от 18.11.2021 № 78-2-1-2-068109-2021, от 08.02.2023 № 78-2-1-2-
005542-2023 внесены следующие изменения:

1. Произведена корректировка ранее принятых проектных решений в соответствии с новыми исходными данными
для проектирования: Информационным письмом ГУП "ТЭК СПб" о возможности подключения №40-14/10952-7687
от 10.03.2023 и Техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения ГУП
"ТЭК СПб" №22-05/001456 от 22.03.2023 г.

2. Откорректированы сведения о размерах и размещении водосборных приямков в помещениях ИТП в
соответствии с изменениями внесенными в раздел "АР". Предусмотрено устройство приямков размером
700х500х800(Н) мм.

3. Откорректированы сведения о расчетных тепловых нагрузках, присоединяемых к ИТП (на основании
согласованных ГУП "ТЭК СПб" паспортов систем теплопотребления).

4. Откорректированы сведения о параметрах теплоносителя в тепловой сети (в соответствии с гидравлическим
расчетом тепловой сети).

5. ИТП предусмотрены в блочном исполнении "ZEVS" (в соответствии с техническим заданием заказчика).
6. Для защиты оборудования, трубопроводов и узлов присоединения от загрязнения на вводе тепловой сети

каждого ИТП предусмотрена установка (на подающем трубопроводе) фильтра-грязевика жидкостного магнитного
ФГЖМ (в соответствии с техническим заданием заказчика).

7. Изменён тип теплообменников, устанавливаемых в ИТП №№1, 2, 4, 5 (Жилая часть) и в ИТП №3 (Встроенные
помещения). Для нагрева воды (для системы ГВС) предусмотрена установка двухступенчатых моноблоков.

8. Изменён тип циркуляционных насосов, устанавливаемых в ИТП № №  1, 2, 4, 5 (Жилая часть) и ИТП №  3
(Встроенная часть). Для обеспечения циркуляции теплоносителя в системах отопления устанавливаются одинарные
насосы с внешним частотным регулированием (по схеме 1 рабочий, 1 резервный). На линии подпитке
устанавливается одинарный насос.

9. Изменён тип оборудования, предназначенного для компенсации тепловых расширений на трубопроводах
перепуска систем отопления/вентиляции в ИТП № № 1,2,3,4,5. На трубопроводах перепуска устанавливаются
электромагнитные нормально закрытые клапаны СК-11 фирмы "Росма" (в соответствии с техническим заданием
заказчика).

10. Ввиду отсутствия поставок оборудования от некоторых поставщиков изменена марка применяемого
оборудования, устанавливаемого в ИТП:

- предусмотрена установка теплообменного оборудования Теплообменное оборудование "Alfa Laval" заменено на
оборудование "Ридан";

- насосное оборудование "WILO" заменено на насосное оборудование "CNP";
- двухходовые седельные клапаны "Danfoss" заменены на двухходовые клапаны "Ридан";
- электромагнитные клапаны "Danfoss" заменены на электромагнитные клапаны "Росма";
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- регуляторы перепада давлений "Danfoss" заменены на регуляторы перепада давлений "Ридан";
- оборудование электронного управления "Danfoss" заменено на оборудование электронного управления "

"Ридан".
Теплоснабжение теплопотребляющих систем запроектированного объекта предусмотрено в соответствии с

информационным письмом от 10.03.2023 № 40-14/10952-7687 о возможности подключения зданий квартальной
застройки к системе теплоснабжения ГУП "ТЭК СПб" и техническими условиями подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения ГУП "ТЭК СПб" от 22.03.2023 № 22-05/001456.

Разрешенная к подключению тепловая нагрузка для обеспечения теплопотребляющих систем корпуса 41 –
4,27483 Гкал/час, в том числе:

- отопление -2,55778 Гкал/час;
- теплоснабжение калориферов приточных вентиляционных систем – 0,11495 Гкал/час;
- ГВСмакс. – 1,6021 Гкал/час.
Расчетная тепловая нагрузка при ГВСмакс. – 4,27483 Гкал/час, в том числе:
- отопление – 2,55778 Гкал/час;
- теплоснабжение калориферов приточных вентиляционных систем – 0,11495 Гкал/час;
- ГВС макс. – 1,6021 Гкал/час.
Расчетная тепловая нагрузка, присоединяемая к системе теплоснабжения в ИТП1 (ИТП жилой части секции А) –

0,64102 Гкал/час, в том числе:
- отопление 0,38302 Гкал/час;
- ГВСмакс. – 0,258 Гкал/час.
Давление теплоносителя на вводе в ИТП1 –Р1/Р2=67,19/36,81 м вод. ст.
Расчетная тепловая нагрузка, присоединяемая к системе теплоснабжения в ИТП №2 (ИТП жилой части секций Б

и В) – 1,4783 Гкал/час, в том числе:
- отопление – 0.9211Гкал/час;
- ГВСмакс. – 0, 5572 Гкал/час.
Расчетные параметры теплоносителя на вводе в ИТП 2: Р1/Р2=67,28/36,72 м вод. ст..
Расчетная тепловая нагрузка, присоединяемая к системе теплоснабжения в ИТП № 3 (ИТП встроенных

помещений, секции А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,И) – 0,32185 Гкал/час, в том числе:
- отопление – 0,1529 Гкал/час;
- теплоснабжение калориферов приточных систем вентиляции – 0,11495 Гкал/час;
- ГВСмакс. – 0,054 Гкал/час.
Расчетные параметры теплоносителя на вводе в ИТП: Р1=67,62м вод. ст., Р2=36,38 м вод. ст.
Расчетная тепловая нагрузка, присоединяемая к системе теплоснабжения в ИТП №4 (ИТП жилой части, секции Г

и Д) – 0,84479 Гкал/час, в том числе:
- отопление - 0,49529 Гкал/час;
- ГВСмакс. – 0,3495 Гкал/час.
Расчетные параметры теплоносителя на вводе в ИТП: Р1=67, 61 м вод. ст., Р2=36, 39 м вод. ст.
Расчетная тепловая нагрузка, присоединяемая к системе теплоснабжения в ИТП №5 (ИТП жилой части, секции

Е,Ж и И) – 0,98887 Гкал/час, в том числе:
- отопление - 0,60547 Гкал/час;
- ГВСмакс. – 0,3834 Гкал/час.
Расчетные параметры теплоносителя на вводе в ИТП: Р1=67,40 м вод. ст., Р2=36,60м вод. ст.
Все остальные, ранее принятые, проектные решения сохраняются без изменений, Внесенные изменения не

оказывают влияние на конструктивную и иную безопасность объекта и совместимы с решениями, представленными в
смежных разделах и подразделах (с учетом, внесенных в указанные разделы и подразделы изменений).

Раздел "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов"

В соответствии с Заданием на внесение изменений в проектную документацию и Справкой о внесенных
изменениях в проектную документацию от 01.09.2023, по результатам проведения негосударственной экспертизы,
которой получены положительные заключения ООО "Негосударственный надзор и экспертиза" от 19.07.2017 № №78-
2-1-1-0057-17, от 16.11.2017 № 78-2-1-1-00102-17, от 08.12.2017 № 78-2-1-2-0130-17, от 11.04.2018 № 78-2-1-1-0008-
18 и положительные заключения ООО "Бюро экспертиз" от 01.02.2019 № 78-2-1-2-001776-2019, от 09.04.2021 № 78-2-
1-2-017521-2021, от 18.11.2021 № 78-2-1-2-068109-2021, от 08.02.2023 № 78-2-1-2-005542-2023, внесены изменения:

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. Тома №
10.1.1-3

1. По требованию Заказчика изменена формула двухкамерного стеклопакета на 4М1- 16Ar-4М1-16Ar-4i.;
2. По требованию Заказчика заменены:
- радиаторы фирмы "PURMO" на радиаторы фирмы "EVRA";
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- заменены сильфонные компенсаторы на фирму "Ридан";
- вентиляторов для вытяжки из технического этажа на аналогичные отечественного производителя фирму

"Ровен";
- заменена марка крышных вентиляторов на отечественного производителя фирму "Аэростар".
3. На основании технического задания Заказчика предусмотрена установка на подающем трубопроводе фильтра-

грязевика жидкостного магнитного ФГЖМ.
4. На основании отсутствия поставок оборудования некоторых поставщиков изменена Марка применяемого

оборудования ИТП:
- оборудование "Alfa Laval" заменено на оборудование"Ридан";
- насосное оборудование – было "WILO", стало "CNP";
- двухходовые седельныеклапана "Danfoss" заменены на "Ридан";
- электромагнитные клапана "Danfoss" замененына "Росма";
- регуляторы перепада давлений "Danfoss" заменены на "Ридан";
- оборудование электронного управления "Danfoss" заменены на "Ридан".
При этом, ограждающие конструкции здания разработаны в соответствии с ТУ на применяемые материалы и

подтверждены представленными теплотехническими расчетами, при обеспечении оптимальных параметров
микроклимата помещений.

Наружные ограждающие конструкции предусматриваются из материалов, имеющих надлежащую стойкость
против циклических температурных колебаний, с учетом нормативных требований к отдельным элементам
конструкций здания, в т.ч., согласно представленным расчетам:

- наружные стены: - Rо треб. = 2,988/1,882 м2 оС/Вт; - Rо проект = 2,735 м2оС/Вт;
- окна: - Rо треб. = 0,49/0,466м2 оС/Вт; - Rо проект= 0,59 м2 оС/Вт;
- перекрытия: Rо треб. = 0,359 м2 оС/Вт; - Rо проект= 0,934 м2 оС/Вт.
Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и

инженерно-технических решений подтверждены представленными расчетными значениями, в т.ч.:
- Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный

период: – 0,195 (Вт/м3°С);
- Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный

период: – 0,290 (Вт/м3°С).
Класс энергосбережения определяется как - "В+" "Высокий". Требования п. 5.1 СП 50.13330.2012, по показателям

тепловой защиты, согласно расчетам по критериям "а", "б", "в" - выполнены.
Предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической

эффективности, включающих показатели, характеризующие удельные годовые расходы конечных видов
энергоносителей здания: - тепловой энергии на отопление и вентиляцию: – 21,23 квт*ч/м3*год, 62,53 квт*ч/м2*год.

Предусмотрены инженерно-технические решения со сроками окупаемости не превышающими пяти лет и
позволяющие повысить энергетическую эффективность здания и мероприятия по обеспечению соблюдения
установленных требований энергетической эффективности.

Предусматривается оснащение зданий приборами учета расхода всех потребляемых энергоресурсов на 100 %.
Остальные решения оставлены без изменений и соответствуют ранее полученному положительному заключению

ООО "Бюро экспертиз" от 01.02.2019 №78-2-1-2-001776-2019.

3.1.2.7. В части систем связи и сигнализации
Подраздел "Сети связи"
На основании Задания на проектирование в части корректировки проектных решений и Справки о внесении

изменений в проектную документацию, по результатам проведения негосударственной экспертизы которой получены
положительные заключения ООО "Негосударственный надзор и экспертиза" от 19.07.2017 № №78-2-1-1-0057-17, от
16.11.2017 № 78-2-1-1-0102-17, от 08.12.2017 № 78-2-1-2-0130-17, от 11.04.2018 № 78-2-1-1-0008-18 и положительные
заключения ООО "Бюро экспертиз" от 01.02.2019 № 78-2-1-2-001776-2019, от 09.04.2021 № 78-2-1-2-017521-2021, от
18.11.2021 № 78-2-1-2-068109-2021, от 08.02.2023 № 78-2-1-2-005542-2023, в проектные решения подраздела "Сети
связи" внесены следующие изменения:

1. Оператор связи ПАО "Ростелеком" заменен на оператора связи ООО "П.А.К.Т.".
2. Представлены технические условия ООО "П.А.К.Т." №161 от 22.03.2023г. на предоставление услуг телефонии,

интернета, телевидения и радиофикации.
3. Представлены технические условия СПб ГКУ "ГМЦ" № 367/23 на подключение (технологическое

присоединение) объекта капитального строительства (реконструкции) к региональной автоматизированной системе
централизованного оповещения (РАСЦО) населения Санкт-Петербурга (Письмо СПб ГКУ "ГМЦ" №01-18032/23-0-1
от 21.09.2023).

4. Представлены технические условия ФГУП "РСВО"-Санкт-Петербург № 115-Р от 10.10.2023 на присоединение
к сети передачи данных (организация канала до точки присоединения к РАСЦО);
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5. Изменен состав проектной документации по Подразделу 5 "Сети связи", выделены в отдельные тома проектные
решения:

- по наружным сетям связи (Том 5.5.1, 13963_041_12-ИОС5.1);
- по внутренним сетям связи: кабельного телевидения, проводного радиовещания, телефонизации и

широкополосного доступа в интернет (Том 5.5.2, 13963_041_12-ИОС5.2);
- по видеодомофонной связи, системе контроля и управления доступом, системе диспетчеризации инженерного

оборудования (Том 5.5.3, 13963_041_12-ИОС5.3.);
- по системе видеонаблюдения (Том 5.5.4, 13963_041_12-ИОС5.4);
- по системе оповещения и присоединению объекта к РАСЦО СПб (Том 5.5.5, 13963_041_12-ИОС5.5).
6. Подраздел выполнен на актуализированной архитектурной подоснове, уточнены количество и места

размещения оконечного оборудования, внесены корректировки в текстовую и графическую части (структурные схемы
и планы размещения оборудования).

7. Откорректирован план трассы строительства кабельной канализации связи. Для подключения проектируемого
объекта к широкополосной телекоммуникационной сети ООО "П.А.К.Т." проектной документацией
предусматривается:

- строительство четырехотверстной кабельной канализации из труб ПНД диаметром 110 мм от телефонного
колодца №23 (предусмотрен проектом по шифру 13963_39_8-ИОС5.1) до ввода в корпус 41 (длина трассы ~342 м);

- организация кабельного ввода в корпус 41;
- установка оптического распределительного шкафа ОРШ в помещении аппаратной (пом. в8) на 1 этаже секции В

корпуса 41;
- установка оптического кросса в проектируемом телекоммуникационном шкафу;
- прокладка волоконно-оптического кабеля емкостью 16 оптических волокон на участке от оптического кросса в

телекоммуникационном шкафу существующего узла связи ООО "П.А.К.Т." по адресу: Санкт-Петербург, Коломяжский
пр., д.13, литера А, корпус 38, секция Г, помещение аппаратной до проектируемого оптического кросса в
телекоммуникационном шкафу, в помещении аппаратной (пом. в8) секции В корпуса 41.

Прокладка кабеля между корпусами 41 и 38 осуществляется в кабельной канализации, предусмотренной
проектной документацией по шифрам 13963_039_8-ИОС5.1, 13963_038_7-ИОС5.1, и проектируемой кабельной
канализации. Для прокладки кабелей по зданиям предусмотрены кабеленесущие конструкции.

8. Подключение абонентов корпуса 41 к сети телефонной связи и доступа в Интернет, выполненное с
применением PON-технологии, заменено на подключение абонентов по технологии Ethernet.

9. Подключение абонентов корпуса 41 к сети проводного вещания выполнено от оборудования РТС-2000,
устанавливаемого в телекоммуникационном шкафу в помещении аппаратной корпуса 38. Для понижения напряжения
распределительных фидерных линий 240В до 30В в абонентских линиях используются понижающие
трансформаторы типа ТАМУ. Распределительная сеть проводного вещания выполняется кабелями МРМПЭ 2х1,2
(240В, в отдельном канале кабельной канализации), КСВВнг(А)-LS 1х2х1,38, абонентская сеть – кабелем
КСВВнг(А)-LS 1х2х0,5.

10. Проектные решения по системе телевидения откорректированы в соответствии ТУ ООО "П.А.К.Т.". Для
подключения абонентов корпуса 41 к системе коллективного приема телевидения проектной документацией
предусматривается установка антенно-мачтовых устройств (дециметровая антенна для приема цифрового эфирного
ТВ вещания в стандарте DVB-T2, мачта телевизионная) на кровле секции Б, широкополосных усилителей серии
Planar SU 1000 (или аналог). Оператором связи обеспечивается также передача цифрового телевизионного сигнала в
каждую квартиру по технологии IpTV с использованием оптических приемников OR-8602BH-2;

11. Оборудование системы домофонной связи компании VIZIT заменено на оборудование компании ELTIS и
содержит следующие блоки и узлы:

- АРМ Сервиса AWS Net-2 Eltis;
- пульты поста охраны SC5000-D1
- блоки вызова DP5000.B2-KRDC43;
- блоки вызова одноабонентские ELTIS DP1-CE7L;
- коммутаторы блоков вызова КМ500-8.3,
- видеоразветвители VS1/4-2, VS1/4-4;
- видеокоммутаторы VС4/1-3;
- этажные коммутаторы KMF- 4.1 и KMF- 6.1;
- усилители-разветвители линии управления Eltis UD-SA-1;
- контроллеры Z-5R;
- блоки питания PS2-DKV3 (или аналогичные);
- блоки питания AT 12/30 (или аналогичные);
- считыватели SF-71;
- кнопки выхода Eltis В-72;
- электромагнитные замки;
- доводчики дверей.
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В качестве абонентских устройств используются аудиотрубки Eltis А5 и видеомониторы Eltis VM500-5.1CL или
аналог.

Установка блока вызова DP5000.В2-KRDC43, блока вызова одноабонентского ELTIS DP1-CE7L
предусматривается на входах в каждую секцию. Установка контроллеров Z-5R предусматривается у входов на
лестницы каждой секции и на дополнительных входах в секциях В и Д.

Линии системы контроля и управления доступом выполняются кабелями с типом исполнения нг(А)- HF, нг(А)-
FRHF.

12. Оборудование системы диспетчеризации дополнено комплектами оборудования для диспетчеризации зон
безопасности маломобильных групп населения (МГН), включающими в себя:

- блоки контроля СДК-31S.МГН;
- адаптеры зон безопасности СДК-037;
- устройства громкоговорящей связи СДК-029;
- свето-звуковые оповещатели;
- кнопки сброса оповещателя.
Блок контроля СДК-31S.МГН обеспечивает формирование шины адаптеров, к которой подключаются адаптеры

зон безопасности МГН. В функции блока входит: питание адаптеров зон безопасности СДК-037, коммутация
устройств громкоговорящей связи (ГГС) СДК-029, подключенных через адаптеры СДК-037, контроль оконечного
оборудования ГГС, управление свето-звуковыми оповещателями, подключенными через адаптеры СДК-037.

Линии диспетчеризации выполняются кабелями с типом исполнения нг(А)-FRHF.
13. Уточнен объем контролируемой информации по системе диспетчеризации инженерного оборудования.
14. Система видеонаблюдения предусматривается на базе системы IP-видеонаблюдения. Камеры

видеонаблюдения входных групп, вестибюлей и лифтовых холлов 1 этажа подключаются к управляемым сетевым
коммутаторам 2 уровня. Камеры видеонаблюдения лифтов подключаются к сетевым коммутаторам по беспроводной
сети при помощи точек доступа Wi-Fi.

К проектируемой системе видеонаблюдения предусматривается подключение видеокамер блоков вызова
домофонов.

Для обработки информации с камер видеонаблюдения к сетевым коммутаторам подключаются гибридные
видеорегистраторы. Для вывода изображений с камер видеонаблюдения на автоматизированное рабочее место в
помещении контрольного поста корпуса 49 (многоэтажная автостоянка) и управления оборудованием системы
видеонаблюдения сетевые коммутаторы корпуса 41 подключаются к сетевому коммутатору корпуса 49 по волоконно-
оптической линии связи. Электропитание камер видеонаблюдения периметра здания, лифтовых холлов и вестибюлей
осуществляется от сетевых коммутаторов по технологии PoE. Электропитание камер видеонаблюдения лифтов
осуществляется от точек доступа Wi-Fi по технологии PoE. Сетевые коммутаторы, видеорегистраторы и источники
бесперебойного питания размещаются в телекоммуникационных шкафах ШТК 1 (секция В) и ШТК 2 (секция Е) в
подвале жилого дома.

15. Присоединение проектируемого объекта к региональной автоматизированной системе централизованного
оповещения (РАСЦО) населения Санкт-Петербурга предусматривается в соответствии с техническими условиями
СПб ГКУ "ГМЦ" №367/23 от 21.09.2023 и ФГУП "РСВО"-Санкт-Петербург № 115-Р от 10.10.2023.

Для воспроизведения сигналов оповещения проектом предусматривается установка в помещениях дежурно-
диспетчерских и административных служб объекта оповещателей пожарных речевых (блоков акустических) типа
АСР 03.1.2 или аналог (8шт). Громкоговорители АСР 03.1.2 подключаются к усилительно-коммутационному блоку
(УКБ) СГС-22-МЕ300В, предусмотренному проектной документацией ООО "КСЭОН" по шифру 13963_042_13-
ИОС5.5 в помещении СС (аппаратная) секции Г4 корпуса 42 в соответствии с техническими условиями СПб ГКУ
"ГМЦ" № 366/23 от 21.09.2023.

Прокладка линий оповещения в кабельной канализации выполняется кабелем марки КВБбШв 4х1,5 (в отдельном
канале кабельной канализации), в зданиях используется огнестойкий кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5.

Предусматривается оснащение помещений дежурно-диспетчерских и административных служб средствами
телефонизации, телевидения, проводного вещания, а также резервным переносными средствами оповещения
населения (ручным мегафоном).

Подключение оборудования системы оповещения к Центральной станции оповещения предусматривается по
каналу связи оператора ФГУП РСВО-Санкт-Петербург, организуемому в волоконно-оптическом кабеле для сети
телефонизации объекта, с использованием оборудования и транспортной сети оператора ООО "П.А.К.Т.", имеющего
стык с телекоммуникационной сетью ФГУП РСВО-Санкт-Петербург.

Внесенные изменения совместимы с проектными решениями разделов и подразделов проектной документации.

3.1.2.8. В части организации строительства
Раздел "Проект организации строительства"
В раздел "Проект организации строительства" изменения не вносились. Принятые проектные решения

совместимы с решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения. Описательная часть и выводы по
принятым в разделе решениям изложены в положительном заключении ООО "Бюро экспертиз" от 01.02.2019 №78-2-
1-2-001776-2019.
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3.1.2.9. В части мероприятий по охране окружающей среды
Раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды"
В соответствие с данными, указанными в Справке о внесенных изменениях в проектную документацию, раздел

по охране окружающей среды откорректирован в связи с изменением раздела ПЗУ (по количеству машиномест на
открытых автостоянках).

При эксплуатации проектируемого объекта учтено совместное воздействие ИЗА, моделирующих движение
автомобильного транспорта по проездам, стоянкам, работе мусоровоза. Согласно представленным расчетам
рассеивания при эксплуатации, максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ проектируемого
объекта не превышают 1,0 ПДК с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ.

При эксплуатации проектируемого объекта ожидается образование отходов 556,271 т I, IV и V классов опасности,
включая твердые коммунальные отходы, отходы отработанных ртутных ламп.

Прочие внесенные изменения в части охраны окружающей среды соответствуют требованиям технических
регламентов, в том числе экологическим требованиям, и совместимы с проектной документацией, получившей ранее
положительные заключения проектной документации.

3.1.2.10. В части санитарно-эпидемиологической безопасности
Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и работающих
Изменения, внесенные в процессе корректировки проектной документации, по результатам проведения

негосударственной экспертизы которой получены положительные заключения ООО "Негосударственный надзор и
экспертиза" от 19.07.2017 № №78-2-1-1-0057-17, от 16.11.2017 № 78-2-1-1-0102-17, от 08.12.2017 № 78-2-1-2-0130-17,
от 11.04.2018 №  78-2-1-1-0008-18 и положительные заключения ООО "Бюро экспертиз" от 01.02.2019 №  78-2-1-2-
001776-2019, от 09.04.2021 № 78-2-1-2-017521-2021, от 18.11.2021 № 78-2-1-2-068109-2021, от 08.02.2023 № 78-2-1-2-
005542-2023, отражены в Задании на проектирование и справке о внесении изменений.

Проектная документация рассматривалась в части внесенных изменений.
На земельном участке проектируемого жилого дома предусмотрено размещение 8 открытых гостевых

автостоянок на 31, 16, 16, 8, 4, 15, 29, 10 машино-мест, общей вместимостью 129 машино-мест.
Предусмотрено искусственное освещение нормируемых территорий в вечернее время суток в соответствии с

требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10, включая входы в жилой дом, при этом уровни суммарной засветки окон жилых
зданий не превышают 5лк.

Уровни искусственного освещения на территории жилой застройки и в нормируемых помещениях жилого дома
предусмотрены в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Параметры микроклимата в
нормируемых помещений жилого дома соответствуют санитарным требованиям.

Внесенные изменения в проектную документацию не противоречат требованиям санитарно-эпидемиологических
норм и правил. Описательная часть и выводы по принятым в разделах проектным решениям изложены в
положительных заключениях ООО "Бюро экспертиз" от 08.02.2023 № 78-2-1-2-005542-2023, от 18.11.2021 № 78-2-1-
2-068109-2021, от 09.04.2021 № 78-2-1-2-017521-2021 и от 01.02.2019 № 78-2-1-2-001776-2019.

Защита от шума
Откорректирован перечень источников постоянного шума (в связи с изменениями в разделе 5.4.1 "Отопление,

вентиляция") и перечень мероприятий по снижению шума. По данным проектной документации, предусмотренные
мероприятия (глушители шума в трактах вентсистем) обеспечат допустимые уровни шума на прилегающей
территории, в помещениях окружающей застройки в жилых помещениях проектируемого дома.

Все остальные решения в части защиты от шума соответствуют ранее выданным положительным заключениям.

3.1.2.11. В части пожарной безопасности
Раздел "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"
В соответствии с Заданием на внесение изменений в проектную документацию и справкой о внесенных

изменениях в проектную документацию от 01.09.2023 по результатам проведения негосударственной экспертизы
которой получены положительные заключения ООО "Негосударственный надзор и экспертиза" от 19.07.2017 № №78-
2-1-1-0057-17, от 16.11.2017 № 78-2-1-1-0102-17, от 08.12.2017 № 78-2-1-2-0130-17, от 11.04.2018 № 78-2-1-1-0008-18
и положительные заключения ООО "Бюро экспертиз" от 01.02.2019 № 78-2-1-2-001776-2019, от 09.04.2021 № 78-2-1-
2-017521-2021, от 18.11.2021 № 78-2-1-2-068109-2021, от 08.02.2023 № 78-2-1-2-005542-2023, внесены изменения в
Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности":

Том 9.3, 13963_041_12-ПБ3:
1. Появилась ОКЛ (огнестойкая кабельная линия), кабель прокладывается с помощью ОКЛ.
2. Изменено решение по передаче тревожного сигнала срабатывания ПС. Вместо передачи на АРМ

(автоматизированное рабочее место-компьютер) в помещении консьержа в секции И корп. 41 проектом
предусматривается передача тревожного сигнала на удаленное рабочее место (диспетчерская в корп.43) с
использованием преобразователя интерфейсов С2000 Ehternet через оборудование в телекоммуникационном шкафу
ШТ-СОТ (в аппаратной в подвале cекции Г), предусмотренное проектом "ПАКТ".

3. Откорректировано решение по месту установки пульта контроля и управления С2000М. Пульт 2000М
предусматривается в помещении консьержа секции И. Во встроенных помещениях предусматривается установка
пультов С2000-КС (в режиме управляемой клавиатуры под управлением пульта С2000).
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4. Для контроля работы оборудования ПС в помещении консьержа секции И предусмотрена установка блока
С2000-СП1 для передачи сигнала о неисправности в систему диспетчеризации.

5. Тип извещателя ДИП-34А-01-02 заменен на извещатель ДИП-34А-03.
В Тома 9.1, 9.2, 9.4 изменения не вносились.
В остальном ранее принятые проектные решения сохраняются без изменений и соответствуют положительным

заключениям ООО "Негосударственный надзор и экспертиза" от 18.12.2017 № 78-2-1-2-0130-17 и положительному
заключению ООО "Бюро экспертиз" от 01.02.2019 № 78-2-1-2-001776-2019.

Внесенные изменения совместимы с проектными решениями разделов и подразделов проектной документации, в
которые были внесены изменения и дополнения, и не влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта
капитального строительства.

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы
проектной документации в процессе проведения повторной экспертизы

3.1.3.1. В части планировочной организации земельных участков
Раздел "Схема планировочной организации земельного участка"
Изменения и дополнения не вносились.

3.1.3.2. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Раздел "Архитектурные решения"
Изменения и дополнения не вносились.
Архитектурно-строительная акустика
Изменения и дополнения не вносились.
Раздел "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов"
Изменения и дополнения не вносились.

3.1.3.3. В части конструктивных решений
Раздел "Конструктивные и объемно-планировочные решения"
Изменения и дополнения не вносились.

3.1.3.4. В части систем электроснабжения
Подраздел "Система электроснабжения"
Изменения и дополнения не вносились.

3.1.3.5. В части систем водоснабжения и водоотведения
Подраздел "Система водоснабжения"
Изменения и дополнения не вносились.
Подраздел "Система водоотведения"
Изменения и дополнения не вносились.

3.1.3.6. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения
Подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"
Изменения и дополнения не вносились.
ИТП. Тепловые сети
Изменения и дополнения не вносились.
Раздел "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов"
Изменения и дополнения не вносились.

3.1.3.7. В части систем связи и сигнализации
Подраздел "Сети связи"
1. Текстовая и графическая части откорректированы в соответствии ГОСТ Р 21.101-2020 и ПП РФ №87, ГОСТ

2.701-2008.

3.1.3.8. В части мероприятий по охране окружающей среды
Раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды"
Изменения и дополнения не вносились.
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3.1.3.9. В части санитарно-эпидемиологической безопасности
Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и работающих
1. ТЧ Подраздела дополнить информацией о суммарной вертикальной освещенности окон проектируемого

жилого дома в связи с заменой светильников.
2. ТЧ ОВ дополнена информацией о параметрах микроклимата в нормируемых помещениях проектируемого ЖД,

включая встроенные арендопригодные помещения.

3.1.3.10. В части пожарной безопасности
Раздел "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"
1. Откорректирована Справка о внесении изменений в проектную документацию.

IV. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации

4.1.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась
оценка проектной документации

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий:
- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания.

4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации
результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на

проектирование и требованиям технических регламентов и о совместимости или
несовместимости с частью проектной документации и (или) результатами инженерных

изысканий, в которые изменения не вносились
Внесенные изменения в проектную документацию совместимы с техническими решениями разделов проектной

документации, в отношении которых была ранее проведена экспертиза проектной документации и соответствуют
изменению к заданию на проектирование, техническим условиям, а также результатам инженерных изысканий,
получившим положительные заключения экспертизы.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями соответствуют требованиям технических регламентов,
санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям антитеррористической защищенности объекта,
заданию заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий.

Сведения о дате, по состоянию на которую действовали требования, примененные в соответствии с частью 5.2
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в части экспертизы проектной документации) -
08.09.2016.

V. Общие выводы
Проектная документация объекта капитального строительства: "Комплексная квартальная застройка территории.

12-й этап строительства. Многоквартирный дом со встроенными помещениями (корпус 41)" по адресу: г. Санкт-
Петербург, Коломяжский проспект, дом 13, литера А, соответствует требованиям технических регламентов.

Ранее выданное заключение ООО "Бюро экспертиз" от 14.11.2023 №  78-2-1-2-068626-2023 считать
аннулированным.

VI. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы,
подписавших заключение экспертизы

1) Костин Александр Викторович
Направление деятельности: 2.1.1. Схемы планировочной организации земельных участков
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-42-2-9320
Дата выдачи квалификационного аттестата: 26.07.2017
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 26.07.2027

2) Плетнева Ксения Валентиновна
Направление деятельности: 2.1.2. Объемно-планировочные и архитектурные решения
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-25-2-3007
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Дата выдачи квалификационного аттестата: 05.05.2014
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 05.05.2029

3) Сарычев Юрий Леонидович
Направление деятельности: 2.1.3. Конструктивные решения
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-47-2-9511
Дата выдачи квалификационного аттестата: 28.08.2017
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 28.08.2027

4) Олейник Татьяна Всеволодовна
Направление деятельности: 16. Системы электроснабжения
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-7-2-11736
Дата выдачи квалификационного аттестата: 04.03.2019
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 04.03.2029

5) Осипова Галина Ивановна
Направление деятельности: 2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-19-2-7330
Дата выдачи квалификационного аттестата: 25.07.2016
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 25.07.2029

6) Шарик Ангелина Евгеньевна
Направление деятельности: 2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-55-2-6589
Дата выдачи квалификационного аттестата: 11.12.2015
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 11.12.2024

7) Мосенков Александр Михайлович
Направление деятельности: 2.2. Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение, канализация, вентиляция и кондиционирование
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-34-2-9037
Дата выдачи квалификационного аттестата: 22.06.2017
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 22.06.2029

8) Гринева Людмила Михайловна
Направление деятельности: 17. Системы связи и сигнализации
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-60-17-9913
Дата выдачи квалификационного аттестата: 07.11.2017
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 07.11.2029

9) Костин Александр Викторович
Направление деятельности: 2.1.4. Организация строительства
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-65-2-4047
Дата выдачи квалификационного аттестата: 08.09.2014
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 08.09.2029

10) Дробышевская Анастасия Сергеевна
Направление деятельности: 2.4.1. Охрана окружающей среды
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-18-2-8523
Дата выдачи квалификационного аттестата: 24.04.2017
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 24.04.2027

11) Адаркина Наталья Валерьевна
Направление деятельности: 9. Санитарно-эпидемиологическая безопасность
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-11-9-11846
Дата выдачи квалификационного аттестата: 01.04.2019
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 01.04.2029

12) Иванютина Людмила Валерьевна
Направление деятельности: 2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая безопасность
Номер квалификационного аттестата: ГС-Э-45-2-1748
Дата выдачи квалификационного аттестата: 11.11.2013
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 11.11.2028
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